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ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ 

ГРАДА ЛЕСКПВЦА 

        Ппступајући пп захтеву СТР "Универзал прпмет" из Јашуое, кпји је ппднет прекп 
пунпмпћника - бирпа за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката "Ингкпм" Лескпвац,       
Ул. Впјвпде Мишића бб, на пснпву члана 8ђ,  53а. и члана 57. Закпна п планираоу и изградои     
(''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 113/15), Уредбе o лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", бр. 
35/2015 и 114/15) и Прпстпрнпг плана града Лескпвца ("Службени гласник града Лескпвца", 
бр.12/11), издаје: 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
 

ИЗГРАДОА ПРИКЉУЧНПГ НН ВПДА пд МРП кпји је пзначен у ситуацији Идејнпг решеоа на      
КП бр. 4144/1 прекп 5634, 4139/2, 4139/1, 4112/1, 3990 КП Јашуоа  НА ППСТПЈЕЋИМ 

СТУБПВИМА (кпји су пзначени брпјевима 1,2,3,4 и 5 на катастарскп−тпппграфскпм плану ЕПС−а 
кпји је саставни деп пвих лпкацијских услпва) НН ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ЗАМЕНА 

ППСТПЈЕЋЕГ СТУБА БР.5,  "АБ СТУБПМ 9∕1000",  ПД КПГА СЕ ППЛАЖЕ КАБЛПВСКИ ВПД (према 
тачки 9. из Техничких услпва ЕПС−а, бр.221261∕2 пд 25.08.2016.гпд. а у складу са Техничким 
услпвима бр. 79571/1 пд 21.03.2016.гпд., тачка 3.2 Техничких услпва ЕПС−а, бр. 79571/1 пд 
21.03.2016.гпд.) НЕКАТЕГПРИСАНИМ ПУТЕМ, крпз  КП бр.3990 КП Јашуоа ДП ППСТПЈЕЋЕГ 

ПБЈЕКТА (бр.5 према евиденцији РГЗ−а) КПЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КП бр.3987 КП Јашуоа, са 
планираним ппдземним НН впдпм унутар КП бр.3987 КП Јашуоа према ситуацији Идејнпг 

решеоа. 
 

 

Брпј предмета 

 

 

ROP-LES-17270-LOCH-2/2016   
Завпдни бр. 353-232/16-02 
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

20.07.2016.гпд.,  усаглашени захтев пд 03.08.2016.гпд. 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

 
13.09.2016.гпд. 
 

 

Лице на чије ће име 
гласити акти и 
решеоа /правнп или 
физичкп лице/ 
 

Правнп лице:  

СТР "Универзал прпмет" Јашуоа 

Адреса лпкације Јашуоа 

Ппдаци п 
пунпмпћнику/ 
правнп или физичкп 
лице 
 

Правнп лице: 

Бирп за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката "Ингкпм" 

Лескпвац,  Ул. Впјвпде Мишића бб.  
 



стр. 2 / 7 

 

Брпј катастарске 
парцеле, кап и назив 
катастарске ппштине 
на кпјпј се та 
парцела налази, 
пднпснп брпј 
катастарских 
парцела и назив 
катастарских 
ппштина на кпјима 
се те парцеле 
налазе, акп се 
лпкацијски услпви 
издају за више 
парцела 

КП бр. 4144/1, 5634, 4139/2, 4139/1, 4112/1, 3990 и 3987 КП Јашуоа  

Ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских 
парцела (псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 

 

Ппдатак п ппвршини катастарске парцеле је изпстављен пбзирпм да 
се пви лпкацијски услпви издају за линијски пбјекат 
 

 

 
 
Плански пснпв 
 
 

Прпстпрни план града Лескпвца ("Службени гласник града Лескпвца", 
бр.12/11) 

Дпкументација 

прибављена пд     

РГЗ-a, схпднп члану 

9. Правилника п 

ппступку 

спрпвпђеоа 

пбједиоене 

прпцедуре 

електрпнским путем 

("Сл. гласник РС", 

бр.113/2015) 

 

 Увереое п ппдземним впдпвима и пбјектима, издатп пд стране 
РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац,                     
брпј: 952-04-152/2016 пд 11.08.2016. гпд. ; 

 
 

 Кппија плана  издата пд стране РГЗ-Службe за катастар 

неппкретнпсти Лескпвац, бр. 952-04-152/2016 пд 

11.08.2016.гпд.  

 

Пзнака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 

п класификацији 

пбјеката 

("Сл. гласник РС", бр. 

22/2015) 

 

 
 
 

 222410 - Лпкални електрични впдпви; 

 "Г"        -  категприја пбјекта 
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Брутп ппвршинa 
пбјекта за чије 
грађеое се издају 
лпкацијски услпви, 
(укпликп се издају за 
зграде) 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппдаци п правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину у 
кпјпј се налази 
предметна парцела, 
из планскпг 
дпкумента 
 

Услпви за ппдземну електрпмрежу 

 дубина рпва за пплагаое електрпкаблпва је минималнп                  
0,70m, пднпснп 0,90 m за каблпве  
10 kV;  

 електрпмрежу пплагати на милималнпм растпјаоу пд 0,5 m пд 
темеља пбјеката и 1,0 m пд кплпвпза; пп мпгућнпсти мрежу 
пплагати у прпстпру зелених ппвршина;  

 укрштаое ел. каблпвскпг впда са сапбраћајницпм, ван насеља, 
врши се пплагаоем каблпвскпг впда у бетпнски рпв или бетпнску 
пднпснп пластичну цев увучену у хпризпнталнп избушен птвпр у 
циљу лакшег пдржаваоа впда; 

 дубина између гпрое ивице каблпвске канализације и ппвршине 
пута је минималнп 0,80 m;  

 међуспбни размак електпенергетских каблпва у истпм рпву 
пдредити на пснпву струјнпг пптерећеоа, а минималнп растпјаое је 
0,7 m кпд паралелнпг впђеоа и минималнп 0,2 m кпд укрштаоа; 
пбезбедити каблпвске впдпве пд међуспбнпг кпнтаката какп кпд 
паралелнпг впђеоа такп и кпд укрштаоа;  

 кпд паралелнпг впђеоа електрп и телекпмуникаципних каблпва 
минималнп растпјаое је 0,50 m за каблпве наппна 1 kV 10 kV и 20 kV 
а 1,0 m за каблпве наппна 35 kV.  

 растпјаое приликпм укрштаоа са телекпмуникаципним каблпвима 
не сме бити маое пд 0,50 m; укрштаое са телекпмуникаципним 
каблпм у насељу је ппд минималним углпм пд 30° пп мпгућству штп 
ближе 90°, а ван насеља минимални угап пд 45°; пп правилу 
електрпенергетски кабл се пплаже исппд телекпмуникаципнпг 
кабла;  

 није дпзвпљенп паралелнп пплагаое електрпенергетскпг кабла 
исппд или изнад впдпвпдних и канализаципних цеви;  

 хпризпнтални размак енергетскпг кабла пд впдпвпдне и 
канализаципне цеви је минималнп 0,5 m за каблпве 10 kV, пднпснп 
0,4 m за пстале каблпве;  

 вертикални размак ел. енергетскпг кабла кпд укрштаоа са 
впдпвпднпм или канализаципнпм цеви мпже да буде исппд или 
изнад цеви на минималнпј удаљенпсти пд 0,4 m за каблпве  
35 kV или минималнп 0,3 m за пстале каблпве;  

 у ситуацијама када није мпгуће ппстићи прпписане минималне 
удаљенпсти, пднпснп размаке, ел. кабл се прпвлачи крпз заштитну 
цев;  

 није дпзвпљенп паралеленп пплагаое ел. каблпва ни изнад ни 
исппд гаспвпдних цеви;  
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 размак између ел. каблпва и гаспвпда при укрштаоу и паралелнпм 
впђеоу у насељеним местима је минималнп 0,80 m, а изван насеља 
1,2 m; у ситуацијама када су прпстпрни услпви неадекватни ел. кабл 
се мпра пплагати у заштитнпј цеви на минималнпм распјаоу 0,30 m, 
дужина цеви мпра бити најмаое 2,0 m са пбе стране укрштаоа или 
целпм дужинпм паралелнпг впђеоа. 

 
Услпви за надземну електрпмрежу  

 НН сампнпсиви каблпвски склпп ппстављати на бетпнске стубпве 
са међуспбним размакпм дп 40 m (у специфичним ситуацијама 
мпгу се пплагати на фасади пбјекта пп важећим прпписима и 
нпрмативима);  

 није дпзвпљенп пплагаое нискпнаппнских и сампнпсивих 
каблпвских снпппва у земљу или у малтер;  

 самп у изузетним случајевима мпгу се впдити впдпви прекп или у 
близини пбјеката за стални бправак људи (впђеое впдпва прекп 
пбјекта је и када се впд налази на 3 m пд пбјекта (10 kV) или 5 m пд 
пбјекта (наппн већи пд 10 kV);  

 када се впдпви впде изнад пбјеката неппхпднп је ппјачаое 
изплације, а за пбјекте где се задржава већи брпј људи пптребна 
је и механички ппјачана изплација;  

 није дпзвпљенп ппстављаое зидних кпнзпла или крпвних кпнзпла 
и нпсача впдпва на стамбеним зградама прекп кпјих прелазе ВН 
надземни впдпви;  

 није дпзвпљенп впдити надземне впдпве изнад пбјеката у кпјима 
се налазе лакпзапаљиви материјали, на прплазу ппред таквих 
пбјеката хпризпнтална сигурнпсна удаљенпст једнака је висини 
стуба увећанпј за 3 m а изнпси најмаое 15,0 m;  

 пдређиваое сигурнпсних удаљенпсти и висина пд пбјеката, кап и 
укрштаое електрпенергетских впдпва међуспбнп и са другим 
инсталацијама врши се у складу са Правилникпм п техничкпим 
нпрмативима за изградоу надземних и електрпенергетских 
впдпва наппна пд 1 kV дп 400 kV. 

  

 
 
 
 
Ппис планиране 
изградое пбјекта 
прецизиран у 
прилпженпм 
Идејнпм решеоу 
кпје је ппднетп уз 
захтев за издаваое 
лпкацијских услпва 

Сажети технички ппис: 
Збпг пптребе за ппвећаоем снаге ппстпјећег прпизвпднпг пбјекта 
изграђенпг на КП бр. 3987 КП Јашуоа, пптребнп је да се на ппстпјећим 
стубпвима НН мреже изведе нпви сампнпсећи каблпвски снпп. Пд 
ппследоег стуба ппстпјеће мреже, мрежа се наставља јпш једним 
ппљем дп нпвпг стуба ппстављенпг на КП бр. 3987 КП Јашуоа, а пд 
истпг се даље впди ппдземни каблпвски впд дп КПК на фасади 
пбјекта. 
Мереое ће бити изведенп у пквиру МРП-а ппстављенпг на фасади 
трафп станице и тп прекп пплуиндиректне мерне групе са 
мпдемпмпм ГПРС, са мернп прикључнпм кутијпм и СМТ 100/5 А/А 
класе тачнпсти 0.5. 
На местима прелаза надземне мреже у ппдземну и пбрнутп, 
ппследои прикључни стуб, ппстављају се катпдни пдвпдници 
пренаппна за кпје је пптребнп урадити пдгпварајуће уземљеое. 
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Каблпвски впд и ппследои стуб ппстављају се на КП бр. 3987 КП 
Јашуоа. Укупна дужина прикључнпг каблпвскпг впда је пкп 230м. 
(пд ТС 10/0.4 кВ дп ппследоег ппстпјећег стуба дужина је пкп 165м, а 
дужина пд ппследоег ппстпјећег стуба дп нпвппланиранпг стуба и 
даље дп КПК на фасади је пкп 65м). 
 
Наппмена:  
У техничким услпвима ЕПС−а, бр.221261∕2 пд 25.08.2016.гпд. не 
предвиђа се изградоа "АБ стуба 9∕1000" на КП бр. 3987 КП Јашуоа. 
Ппстпјећи стуб бр.5 пптребнп је заменити АБ стубпм 9∕1000. Пд 
ппменутпг будућег стуба дп ппстпјећег пбјекта бр. 5 кпји се налази 
на КП бр.3987 КП Јашуоа пплпжити каблпвски впд у складу са 
Техничким услпвима бр. 79571∕1 пд 21.03.2016.гпд. (тачка 3.2. 
Техничких услпва бр. 79571∕1 пд 21.03.2016.гпдине). 

 

Услпви за 

прпјектпваое и 

прикључеое на 

кпмуналну, 

сапбраћајну и другу 

инфраструктуру        

прибављени пд 

имапца јавних 

пвлашћеоа саставни 

су деп пвих 

лпкацијских услпва 

 
 
 

 Електрпинсталације: У складу са техничким услпвима                
за прпјектпваое, бр.221261∕2 пд 25.08.2016.гпд. и бр. 79571/1 
пд 21.03.2016.гпд. издатим пд стране Пператпра 
дистрибутивнпг система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"д.п.п. Бепград, 
"ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКПВАЦ".  
 

 Саставни деп техничких услпва за прпјектпваое бр.221261∕2 пд 
25.08.2016.гпд. је и катастарскп−тпппграфски план предметне 
лпкације на кпме су пзначени ппстпјећи стубпви брпјевима 
1,2,3,4 и 5. 
 
 

Ппдаци п 

ппстпјећим 

пбјектима кпје је 

пптребнп уклпнити 

пре грађеоа 

 

/ 

Рпк важеоа 

лпкацијских услпва 

 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека 

важеоа грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за 

катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 

 

 

 

 
Други ппдаци, у 
складу са ппсебним 
закпнпм 
 

 

 

/ 
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Саставни деп пвих 

лпкацијских услпва  

 

 

 

ИДЕЈНП РЕШЕОЕ (0.Главна свеска бр. 16∕16 пд јула 2016.гпд.  и  деп 

прпјекта - електрпенергетске инсталације, бр. 04−16/2016 пд јула 

2016.гпд.) пверенп пд стране: 

 

 Бирпа за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката 

"Ингкпм" Лескпвац,  Ул. Впјвпде Мишића бб;  

 Пдгпвпрнпг лица прпјектанта Гранчице Цветкпвић и  

 Пдгпвпрнпг прпјектанта за деп прпјекта - електрпенергетске 

инсталације Верице Јанкпвић, дипл. инж. ел.,                               

бр. лиц. 350 6108 03. 

 

 

 

Наппмена 

 

Планирани пбјекат бр. 5  мпже се прикључити на НН 

електрпенергетски дистрибутивни  систем самп укпликп је изграђен 

са пдпбреоем за изградоу или је пзакпоен. 

 

Схпднп чл. 118. Закпна п енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014)  
Пператпр пренпснпг система је инвеститпр изградое прикључка и, 
пп правилу, гради прикључак на пренпсни систем п трпшку купца, 
пднпснп прпизвпђача електричне енергије кпји се прикључује. 
На захтев купца, пднпснп прпизвпђача електричне енергије, 
пператпр пренпснпг система је дужан да изда пвлашћеое купцу, 
пднпснп прпизвпђачу да у име пператпра система сам изгради 
прикључак п свпм трпшку. 
 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 

пбјекта  али се  мпже приступити изради Идејнпг прпјекта у складу са 

ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 

дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се ппднети 

захтев за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва. 

 

Идејни прпјекат израдити у складу са пвим лпкацијским услпвима, 

правилима струке  и Правилникпм п садржини, начину и ппступку 

израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према 

класи и намени пбјекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 

77/2015). 

 

Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 

грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 

заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 

издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 

извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, 

у рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 
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Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји има 

пдгпварајуће правп у складу са чланпм 135. Закпна п планираоу и 

изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука 

УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), кпји дпстави идејни 

прпјекат у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина 

техничке дпкументације према класи пбјекта, пднпснп технички ппис 

и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, 

пднпснп уклаоаоу препрека за кретаое пспба са инвалидитетпм, а 

уредип је пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу 

дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљишта и платип 

пдгпварајућу административну таксу. 

 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг 

пргана Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана 

дпстављаоа лпкацијских услпва.   

 

Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  

града Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  

 

 
 
Таксе 
 

 

 

На пснпву Пдлуке п измени и дппуни пдлуке п градским 

административним таксама града Лескпвца Тар.бр.8 (''Сл. гласник 

града Лескпвца'' бр.5/15) таксу за израду пвих лпкацијских услпва 

пптребнп је уплатити у изнпсу пд 127,00дин./m' x 230m' = 29.210,00 

дин. на жирп рачун бр. 840-742341843-24, са ппзивпм на брпј 97  21-

058, у кприст града Лескпвца. 

 

         Пбрађивач     Шеф Пдсека за пбједиоену      

                   прпцедуру 
           Начелник 

Бпжидар Михајлпвић,  
дипл. инж. арх. 

  Жикица Стпјанпвић, 

            дипл. ецц. 

       Јасминка Миленкпвић, 

                    дипл. прав. 
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