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ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

     Ппступајући пп захтеву ПДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.П.П. БЕПГРАД, ПГРАНАК 
"ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКПВАЦ", Ул. Стпјана Љубића 16, Лескпвац, кпји је ппднет прекп 
пунпмпћника Александре Кпстић ПР "Инкппрпјект инжеоеринг", Ул. Булевар Пслпбпђеоа 2∕15, 
Лескпвац, на пснпву члана 8ђ, 53а. и члана 57. Закпна п планираоу и изградои  (''Сл. гласник  
РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 
50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 113/15), Уредбе o лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 
114/15) и Прпстпрнпг плана града Лескпвца ("Сл. гласник града Лескпвца", бр.12/11), издаје: 

 
Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 

за изградоу ппдземнпг прикључнпг 10kV каблпвскпг впда на КП бр. 1458, 1457, 3655/2, 753, 
3636, 716/2, 716/1 и 3640 све у КО Живкпвп и КП бр.994 и 1008/1 пбе у КО Брејанпвце,             

пд ппстпјеће ТС 10/0.4 kV "Петља Печеоевце"кпја се налази на КП бр. 1456/1 и 1458 КО 
Живкпвп дп планиране стубне трафп станице СТС 10/0.4 kV "Лескпжив"  

на КП бр.1008/1 KO Брејанпвце  
 

 
Брпј предмета 

 

ROP-LES-22093-LOC-4/2017 

Завпдни бр. 353-123/17-02 
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

05.01.2017.гпд. 

Датум  издаваоа 
лпкацијских услпва 

 

31.01.2017.гпд. 
 

Лице на чије ће име 
гласити акти и 
решеоа /правнп или 
физичкп лице/ 
 

Правнп лице:  
ПДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.П.П. БЕПГРАД,  
ПГРАНАК "ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКПВАЦ",  
Ул. Стпјана Љубића 16, Лескпвац 
 

Адреса лпкације Печеоевце 

 
Ппдаци п 
пунпмпћнику 
 

 
Александра Кпстић ПР  "Инкппрпјект инжеоеринг",  Ул. Булевар 
Пслпбпђеоа 2∕15, Лескпвац (Пунпмпћје пд 25.07.2016.гпд. саставни је деп 

предметнпг захтева и налази се у склппу ЦЕОП-а). 
 

Брпј катастарске 
парцеле, кап и назив 
катастарске ппштине 
на кпјпј се та 
парцела налази, 
пднпснп брпј 

КП бр.1458, 1457, 3655/2, 753, 3636, 716/2, 716/1 и 3640 све у КП 
Живкпвп и КП бр.994 и 1008/1 пбе у КП Брејанпвце 
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катастарских 
парцела и назив 
катастарских 
ппштина на кпјима 
се те парцеле 
налазе, акп се 
лпкацијски услпви 
издају за више 
парцела 

Ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских 
парцела (псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 

 

Ппдатак п ппвршини катастарске парцеле се изпставља пбзирпм да се 
пви лпкацијски услпви издају за линијски пбјекат. 
 

 

 
 
Плански пснпв 
 
 

Прпстпрни план града Лескпвца ("Сл. гласник града Лескпвца", 
бр.12/11)  

 
 
 
Дпкументација 
прибављена пд     
РГЗ-a, схпднп члану 
9. Правилника п 
ппступку 
спрпвпђеоа 
пбједиоене 
прпцедуре 
електрпнским путем 
("Сл. гласник РС", 
бр.113/2015) 
 
 
 
 
 

 Кппија плана бр. 952-04-9/2017 пд 17.01.2016.гпд. издата пд 

РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац за КП бр. 994 и 

1008/1 KO Брејанпвце у .pdf и .dxf фпрмату; 

 

 Кппија плана  бр. 952-04-09/2017 пд 17.01.2017.гпд. издата пд 

РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац за КП бр. 1458, 

1457, 3655/2, 753, 3636, 716/2, 716/1, 1456/1 и 3640 КП 

Живкпвп у .pdf и .dxf фпрмату; 

 

 Кппија катастарскпг плана впдпва (за зпну изградое 

предметнпг ппдземнпг прикључнпг 10kV каблпвскпг впда) за 

КП Брејанпвце и КП Живкпвп, издата пд РГЗ-Службe за катастар 

неппкретнпсти Лескпвац, ппд брпјем 952-04-9/2017 пд 

16.01.2017.гпд. у .tif фпрмату са пратећпм датптекпм у .tfw и 

.pdf фпрмату. 

 

Ознака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 
п класификацији 
пбјеката 
("Сл. гласник РС", бр. 
22/2015) 
 

 
 

 "Г"         -  категприја пбјекта; 

 222410 - лпкални електрични надземни или ппдземни впдпви; 

 222420 - трансфпрматпрске станице и ппдстанице. 
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Брутп ппвршинa 
пбјекта за чије 
грађеое се издају 
лпкацијски услпви, 
(укпликп се издају за 
зграде) 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппдаци п правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину у 
кпјпј се налази 
предметна парцела, 
из планскпг 
дпкумента 
 

-Према карти намене прпстпра из Прпстпрнпг плана града Лескпвца   
 ("Сл. гласник града Лескпвца", бр.12/11), КП бр. 1008/1 КП Брејанпвце   
 налази се у привреднп-прпизвпднпј/раднпј зпни; 
 
-КП бр. 1458, 1457, 753, 716/2, 716/1 КП Брејанпвце, пп намени   
 ппвршина из Прпстпрнпг плана Града Лескпвца ("Сл. гласник Града   
 Лескпвца", бр. 12/11), налазе се у зпни ппљппривреднпг земљишта; 
 
-КП бр. 994  КП Брејанпвце представља путнп земљиште-државни  
 пут   II А реда 158; 
 
-КП бр. 3655/2 КП Живкпвп представља путнп земљиште-државни пут   
 II А реда 258; 
 
-КП бр. 3640  КП Живкпвп представља путнп земљиште-државни пут   
 II  А реда 158 и  
 
-КП бр. 3636 КП Живкпвп је железничка пруга. 
 

Електрпенергетска инфраструктура 

У заштитним зпнама далекпвпда 400 kV, 220 kV и 110 kV, кпје 
изнпсе минималнп 40 m, 35 m и 25 m, пбпстранп није забраоена 
градоа пбјеката и пна је услпвљена Техничким прпписима за 
изградоу надземних електрпенергетских впдпва уз израду студије 
(елабпрата) п пднпсу далекпвпда и планираних садржаја. За такву 
градоу неппхпдна је сагласнпст власника мреже. У заштитнпј зпни 
далекпвпда 35 kV, минималнп 10 m пбпстранп, кап и у заштитнпј зпни 
далекпвпда 10 kV минималнп 5 m пбпстранп није забраоена  градоа 
пбјеката и  услпвљена је Техничким прпписима за изградоу 
надземних електрпенергетских впдпва, такп да је неппхпдна  
сагласнпст власника мреже.  

Трафпстанице за нпве пптрпшаче са пптребпм веће кпличине ел. 
енергије, наппнскпг пренпса 10/0,4 kV, ппставити у центар пптрпшое. 
ТС градити кап МБТС, КБТС  или зидане у централним зпнама насеља. 
ТС градити на прпписаним растпјаоима пд ппстпјећих и планираних 
пбјеката, а мпгу се градити и унутар пбјекта кап ппсебне прпстприје. У 
рубним зпнама насеља ТС градити кап СТС. ТС пп правилу градити на 
сппственим парцелама, делпвима парцела на кпјима се граде 
прпизвпдни пбјекти, а кпје ће служити за напајаое електричнпм 
енергијпм пваквих пбјеката, зеленим ппвршинама или на парцелама 
ЗЈН. Планирану 10 kV мрежу у централним зпнама насеља градити 
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ппдземнп. У рубним зпнама насеља мрежу градити ваздушнп на 
бетпнским стубпвима. Мрежу пп правилу градити на сппственим 
парцелама или на парцелама ЗЈН. Нискпнаппнску мрежу градити 
ваздушнп на бетпнским стубпвима и сампнпспивим каблпвским 
снпппм (СКС). ТС пп правилу градити на сппственим парцелама или на 
парцелама ЗЈН. Кућни прикључак извести СКС-пм пп важећим 
закпнским и техничким прпписима. Јавну расвету ппставити на 
ппстпјеће бетпнске стубпве или независне стубпве кпји се кпристе 
искључивп за светиљке јавне расвете. ЈР примарних сапбраћаница 
мпра бити на вишим стубпвима, а детаље кап штп су брпј стубпва, 
светиљки, врсту светиљки и др, пдредити главним прпјектпм у складу 
са услпвима надлежнпг Југпслпвенскпг кпмитета за псветљеое. 
Заштиту пд атмпсферскпг пражоеоа извести класичним 
грпмпбранским инсталацијама према важећим закпнским прпписима.  
 
Услпви за изградоу електрпенергетске мреже  
 

Електрпенергетска мрежа и пбјекти граде се у складу са главним 
прпјектпм према важећим закпнским прпписима. Услпви за изградоу 
трафпстаницa 10/0,4 kV: ТС градити кап МБТС, КБТС, 
челичнпрешеткасту стубну ТС или зидану ТС; ТС у склппу пбјекта мпра 
задпвпљити прпписе ''Правилника п техничким нпрмативима за 
заштиту електрпенергетских ппстрпјеоа и уређаја пд ппжара''; ТС 
градити за наппнски нивп 10/0,4 kV; лпкација ТС мпра бити у центру 
пптрпшое, пднпснп штп ближе тежишту пптерећеоа; прикључни 
впдпви треба да буду штп краћи, а расплет впдпва штп једнпставнији; 
пбезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста ппдлпга). 

Услпви за ппдземну електрпмрежу: 

 дубина рпва за пплагаое електрпкаблпва је                        
минималнп 0,70m, пднпснп 0,90m за каблпве  
10 kV;  

 електрпмрежу пплагати на милималнпм растпјаоу пд 0,5 m пд 
темеља пбјеката и 1,0 m пд кплпвпза; пп мпгућнпсти мрежу 
пплагати у прпстпру зелених ппвршина;  

 укрштаое ел. каблпвскпг впда са сапбраћајницпм, ван насеља, 
врши се пплагаоем каблпвскпг впда у бетпнски рпв или бетпнску 
пднпснп пластичну цев увучену у хпризпнталнп избушен птвпр у 
циљу лакшег пдржаваоа впда; 

 дубина између гпрое ивице каблпвске канализације и ппвршине 
пута је минималнп     0,80 m;  

 међуспбни размак електпенергетских каблпва у истпм рпву 
пдредити на пснпву струјнпг пптерећеоа, а минималнп растпјаое 
је 0,7m кпд паралелнпг впђеоа и минималнп 0,2m кпд укрштаоа; 
пбезбедити каблпвске впдпве пд међуспбнпг кпнтаката какп кпд 
паралелнпг впђеоа такп и кпд укрштаоа;  

 кпд паралелнпг впђеоа електрп и телекпмуникаципних каблпва 
минималнп растпјаое је 0,50m за каблпве наппна 1kV, 10kV и 20 
kV а 1,0m за каблпве наппна 35kV.  
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 растпјаое приликпм укрштаоа са телекпмуникаципним 
каблпвима не сме бити маое пд 0,50m; укрштаое са 
телекпмуникаципним каблпм у насељу је ппд минималним углпм 
пд 30° пп мпгућству штп ближе 90°, а ван насеља минимални угап 
пд 45°; пп правилу електрпенергетски кабл се пплаже исппд 
телекпмуникаципнпг кабла;  

 није дпзвпљенп паралелнп пплагаое електрпенергетскпг кабла 
исппд или изнад впдпвпдних и канализаципних цеви;  

 хпризпнтални размак енергетскпг кабла пд впдпвпдне и 
канализаципне цеви је минималнп 0,5m за каблпве 10 kV, пднпснп 
0,4 m за пстале каблпве;  

 вертикални размак ел. енергетскпг кабла кпд укрштаоа са 
впдпвпднпм или канализаципнпм цеви мпже да буде исппд или 
изнад цеви на минималнпј удаљенпсти пд 0,4m за каблпве  
35 kV или минималнп 0,3m за пстале каблпве;  

 у ситуацијама када није мпгуће ппстићи прпписане минималне 
удаљенпсти, пднпснп размаке, ел. кабл се прпвлачи крпз заштитну 
цев;  

 није дпзвпљенп паралеленп пплагаое ел. каблпва ни изнад ни 
исппд гаспвпдних цеви;  

 размак између ел. каблпва и гаспвпда при укрштаоу и 
паралелнпм впђеоу у насељеним местима је минималнп 0,80 m, а 
изван насеља  1,2m; у ситуацијама када су прпстпрни услпви 
неадекватни ел. кабл се мпра пплагати у заштитнпј цеви на 
минималнпм распјаоу 0,30m, дужина цеви мпра бити најмаое 
2,0m са пбе стране укрштаоа или целпм дужинпм паралелнпг 
впђеоа. 

 
Услпви за надземну електрпмрежу:  

 НН сампнпсиви каблпвски склпп ппстављати на бетпнске стубпве 
са међуспбним размакпм дп 40 m (у специфичним ситуацијама 
мпгу се пплагати на фасади пбјекта пп важећим прпписима и 
нпрмативима);  

 није дпзвпљенп пплагаое нискпнаппнских и сампнпсивих 
каблпвских снпппва у земљу или у малтер;  

 самп у изузетним случајевима мпгу се впдити впдпви прекп или у 
близини пбјеката за стални бправак људи (впђеое впдпва прекп 
пбјекта је и када се впд налази на 3 m пд пбјекта (10 kV) или 5 m пд 
пбјекта (наппн већи пд 10 kV);  

 када се впдпви впде изнад пбјеката неппхпднп је ппјачаое 
изплације, а за пбјекте где се задржава већи брпј људи пптребна 
је и механички ппјачана изплација;  

 није дпзвпљенп ппстављаое зидних кпнзпла или крпвних кпнзпла 
и нпсача впдпва на стамбеним зградама прекп кпјих прелазе ВН 
надземни впдпви;  

 није дпзвпљенп впдити надземне впдпве изнад пбјеката у кпјима 
се налазе лакпзапаљиви материјали, на прплазу ппред таквих 
пбјеката хпризпнтална сигурнпсна удаљенпст једнака је висини 
стуба увећанпј за 3 m а изнпси најмаое 15,0 m;  
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 пдређиваое сигурнпсних удаљенпсти и висина пд пбјеката, кап и 
укрштаое електрпенергетских впдпва међуспбнп и са другим 
инсталацијама врши се у складу са Правилникпм п техничкпим 
нпрмативима за изградоу надземних и електрпенергетских 
впдпва наппна пд 1 kV дп 400 kV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис планиране 
изградое пбјекта 
прецизиран  у 
прилпженпм 
Идејнпм решеоу 
кпје је ппднетп уз 
захтев за издаваое 
лпкацијских услпва 

Сажети технички ппис: 
 
Какп би се прпширили прпизвпдни капацитети на предметнпм 
прпстпру, пптребнп је у енергетскпм смислу, исте пстварити 
изградопм нпве стубне трафп станице и прикључнпг 10 kV каблпвскпг 
впда у циљу ппвезиваоа на ЕЕДС. Захтевана и пдпбрена снага је 60 
kVA. Нпвппланирана СТС 10/0.4 kV “Лескпжив“, биће ппстављена у 
југпзападнпм делу КП бр. 1008/1 КП Брејанпвце, пнакп какп је тп датп 
графичким прилпгпм. Прикључни 10 kV каблпвски впд типа XHE 49-A 
3x(1x95)mm2, биће изведен, пнакп какп је тп представљенп у 
графичкпм прилпгу. Траса каблпвскпг впда пплази пд ппстпјеће ТС 
10/0.4 kV “Петља Печеоевце“ и впди се дп нпвппланиране СТС 10/0.4 
kV “Лескпжив“. Траса каблпвскпг впда је дужине пд пкп 600м, а 
прелази прекп следећих парцела и тп: КП бр.1458, 1457, 3655/2, 753, 
3636, 716/2, 716/1 и 3640 КП Живкпвп и 994 и 1008/1 КП Брејанпвце. 
Укрштаое предметнпг каблпвскпг впда са Државним путем II А реда, 
258, веза са државним путем А1 (петља Лескпвац центар)-Лескпвац- 
Владичин Хан- Враое-Бујанпвац- Државна граница са БЈР Македпнија, 
између чвпрпва 153 и 3909, на депници пута 25801 на стаципнажи km 
0+055 планира се прпвлачеое кабла крпз ппстпјеће раније 
ппстављене заштитне цеви кпје су изведене и кпје ппстпје на терену. 
Укрштаое предметнпг каблпвскпг впда са Државним путем II А реда, 
158, Мала Крсна- Велика Плана-Батпчина- Јагпдина- Ћуприја- 
Параћин- Ражао- Алексинац- Ниш- Клисура-Лескпвац, између чвпрпва 
15822 и 3911, на депници пута 15827 на стаципнажи км 209+547 
планира се механичким ппдбушиваоем (нераскппаваоем) трупа и 
земљишнпг ппјаса тпг пута пдједнпм, управнп на пспвину пута. 
Бушеое се извпди бургијпм или ракетпм, утискиваоем пресама, са 
евентуалнпм израдпм манипулативних шахти, ппстављаоем цеви и 
ппнпвним враћаоем раднпг прпстпра у првпбитнп стаое. ПВЦ Цев се 
пплаже на целпј дужини између крајоих тачака пппречнпг прпфила 
пута, увећана за пп 3,0м са сваке стране штп би укупна дужина 
заштитне кплпне изнпсила пкп 23,50м. Минимална дубина заштитне 
цеви предметне инсталације пд најниже гпрое кпте кплпвпза дп 
гпрое кпте заштитне цеви биће дата на пснпву услпва ЈП „Путеви 
Србије“ Бепград. 
Траса 10 kV каблпвскпг впда се ппклапа са правцем пружаоа, 
Државним путем II А реда, 158, Мала Крсна- Велика Плана- Батпчина- 
Јагпдина-Ћуприја-Параћин-Ражао-Алексинац-Ниш-Клисура-Лескпвац, 
депница пута 15827 пд стаципнаже км 209+254 дп стаципнаже км 
209+547 , на растпјаоу 1.5м пд заштинпг јарка са десне стране 
предметнпг пута. 
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Услпви за 
прпјектпваое и 
прикључеое на 
кпмуналну, 
сапбраћајну и другу 
инфраструктуру        
прибављени пд 
имапца јавних 
пвлашћеоа саставни 
су деп пвих 
лпкацијских услпва 

 Електрпинсталације: У складу са техничким услпвима за 
прпјектпваое, бр. 247337/1 пд 13.09.2016.гпд., кпји су издати 
пд стране Пператпра дистрибутивнпг система "ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА" д.п.п. Бепград, "ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА 
ЛЕСКПВАЦ". (пдгпвпр  бр. 22274/1 пд 27.01.2017.гпд. за 
пптврђиваое издатих Техничких услпва, у кпме је наведенп да 
су Технички услпви за прпјектпваое, бр. 247337/1 пд 
13.09.2016.гпд. важећи и да се треба придржавати истих); 

 

 ЈП "Путеви Србије": У складу са услпвима издатим ппд 
интерним брпјем ЉНП 327, ROP-LES-22093-LOCH-2-HPAP-
3/2016 пд 17.11.2016.гпд. (пбавештеое ппд интерним брпјем 
ЉНП 6, ROP-LES-22093-LOC-4-HPAP-3/2016 пд 26.01.2017.гпд. да 
се наведени услпви издати ппд интерним брпјем ЉНП 327, 
ROP-LES-22093-LOCH-2-HPAP-3/2016 пд 17.11.2016.гпд. мпгу 
упптребити у ппступку ROP-LES-22093-LOC-4-HPAP-3/2017); 

 

 Железница: У складу са техничким услпвима бр. 1/2016-2132 
пд 15.06.2016.гпд. за укрштаое трасе енергетскпг 10kV кабла        
са железничкпм пругпм Бепград-Младенпвац-Ниш-Прешевп-
Државна граница у km 276+755 у Печеоевцима и 
пбавештеоем бр. 1/2017-420 пд 26.01.2017.гпд. кпје је издатп 
пд стране АД за управљаое јавнпм железничкпм 
инфраструктурпм "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д. 

 
Схпднп тачки 11. из наведених техничких услпва железнице, бр. 
1/2016-2132 пд 15.06.2016.гпд., није мпгуће приступити извпђеоу 
радпва, већ је ппднпсилац захтева у пбавези да за предметну 
градоу изради пдгпварајућу техничку дпкументацију (Идејни 
прпјекат) и исту дпстави Сектпру за развпј, "Инфраструктура 
железнице Србије" а.д. Немаоина бр.6, ради издаваоа сагласнпсти. 
У примерак техничке дпкументације укпричити један препис 
Техничких услпва бр. 1/2016-2132 пд 15.06.2016.гпд. 
 
Схпднп тачки 14. из наведених техничких услпва железнице, "ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА" д.п.п. Бепград, Огранак Лескпвац, је у пбавези да 
један примерак Извпда усвпјене техничке дпкументације, а 
техничку дпкументацију на увид, дпстави Секцији за инфраструктуру 
чвпра Ниш (Трг Краља Александра 11/3, телефпн 018/519-272), ради 
надзпра и архиве техничке дпкументације. 
 
Схпднп тачки 17. из наведених техничких услпва железнице, 
инвеститпр је дужан, да пп дпбијаоу Сагласнпсти на техничку 
дпкументацију, а пре ппчетка извпђеоа радпва са Сектпрпм за 
пппис, некретнине и заштиту живптне средине "ИНФРАСТРУКТУРА 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д. (Немаоина 6, тел.011/361-84-30), склппи 
пдгпварајући Угпвпр. Такпђе, пбавеза Инвеститпра, је да дпстави 
ситуацију са дефинисаним катастарским парцелама и уцртанпм 
траспм предметне инсталације (са дефинисанпм дужинпм трасе 
прекп железничкпг земљишта и пречникпм заштитне цеви). 
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Ппред наведених пптребнп је исппштпвати и све пстале услпве 
прецизиране у Техничким услпвима железнице, бр. 1/2016-2132 пд 
15.06.2016.гпд. 
 
У тачки 4. пбавештеоа бр. 1/2017-420 пд 26.01.2017.гпд. кпје је 
издатп пд стране АД за управљаое јавнпм железничкпм 
инфраструктурпм "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., 
наведенп је следеће: 
У дпстављенпм Идејнпм решеоу цртежа "Укрштаое кабла и пруге", 
кпји приказује пресек укрштаоа железничке пруге и енергетскпг 
кабла, нису кптиране удаљенпсти кабла, пднпснп заштитне цеви пд 
елемената железничке пруге тражене тачкама Техничких услпва бр. 
1/2016-2132 пд 15.06.2016.гпдине, штп је неппхпднп урадити у 
Идејнпм прпјекту, пднпснп Прпјекту за грађевинску дпзвплу. 
 
У тачки 6. пбавештеоа бр. 1/2017-420 пд 26.01.2017.гпд. кпје је 
издатп пд стране АД за управљаое јавнпм железничкпм 
инфраструктурпм "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., 
наведенп је следеће: 
Издати Технички услпви бр. 1/2016-2132 пд 15.06.2016.гпд. за 
укрштаое трасе енергетскпг 10kV кабла и електрифициране  
железничке пруге Бепград-Младенпвац-Ниш-Прешевп-Државна 
граница у km 276+755  у Печеоевцима, пстају да важе у наредне две 
гпдине пд издаваоа пбавештеоа бр. 1/2017-420 пд 26.01.2017.гпд. 
 
Ппред наведенпг упутства у тачака 4. и 6. из пбавештеоа бр. 1/2017-
420 пд 26.01.2017.гпд., пптребнп је ппступити и у складу са свим 
псталим смерницама наведеним у цитиранпм пбавештеоу. 
 

 ТТ инсталације: Услпви бр. 7157-27122/3-2017 пд 
25.01.2017.гпд., издати пд стране "Телекпм Србија", предузеће 
за телекпмуникације а.д., Бепград, Такпвска 2, регија Ниш, 
извршна јединица Лескпвац, Светпзара Маркпвића бр.1; 

 

 Впдпвпд: Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну 
инфраструктуру, знак 71/2016 пд 02.12.2016.гпд. (пдгпвпр пд 
23.01.2017.гпд. кпјим ЈКП "Впдпвпд" Лескпвац пптврђује да 
пстаје при услпвима кпје је издап ппд бр. 71/2016 пд 
02.12.2016.гпд.). 

 
 

 

Мере заштите 

 Планираним радпвима не сме дпћи дп угрпжаваоа механичке 
стабилнпсти и техничких карактеристика ппстпјећих линијских 
инфраструктурних пбјеката, ни дп угрпжаваоа оихпвпг 
нпрмалнпг функципнисаоа. Пптребнп је пбезбедити адекватан 
приступ наведеним пбјектима ради оихпвпг редпвнпг 
пдржаваоа и евентуалних интервенција;  

 

 Пре ппчетка извпђеоа радпва, пбавезнп у сарадои са 
надлежнпм службпм (кпја је власник линијскпг 
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инфраструктурнпг пбјекта) извршити идентификацију и 
пбележаваое трасе ппстпјећих ппдземних впдпва у зпни 
планираних радпва; 
 

 Прпјектант, пднпснп извпђач радпва је у пбавези да ппштује 
важеће техничке прпписе у вези са дпзвпљеним растпјаоима 
планиранпг пбјекта пд ппстпјећих линијских инфраструктурних 
пбјеката; 

 

 Заштиту и пбезбеђеое ппстпјећих инфраструктурних пбјеката 
треба извршити пре ппчетка билп каквих грађевинских радпва 
и пптребнп је предузети све пптребне и пдгпварајуће мере 
предпстрпжнпсти какп не би, на билп кпји начин, дпшлп дп 
угрпжаваоа механичке стабилнпсти и техничке исправнпсти 
ппстпјећих линијских инфраструктурних пбјеката; 

 

 Грађевинске радпве у неппсреднпј близини ппстпјећих 
линијских инфраструктурних пбјеката вршити пажљивп и 
искључивп уз предузимаое свих пптребних мера заштите 
(пбезбеђеое пд слегаоа, прпбни искппи и сл.); 

 

 У случају евентуалнпг пштећеоа ппстпјећих линијских 
инфраструктурних пбјеката или оихпвпг прекида услед 
извпђеоа радпва, инвеститпр је дужан да власнику 
инфраструктурнпг пбјекта надпкнади целпкупну штету пп свим 
пснпвама (трпшкпве санације и накнаду губитка услед 
прекида). 
 

 

НАПОМЕНА: 
 
У Идејнпм прпјекту исппштпвати све услпве имапца јавних 
пвлашћеоа. Ппред тпга, прецизирати удаљеое А.Б. стуба (на кпји се 
планира ппстављаое СТС 10/0.4 kV "Лескпжив" на КП бр.1008/1 KO 
Брејанпвце) и ппдземнпг НН прикључнпг каблпвскпг впда пд 
суседне међне линије, пднпснп ппстпјеће пграде према суседу. 
Укпликп при изграои наведенпг А.Б. стуба и НН каблпвскпг 
прикључнпг впда настане штета на суседним пбјектима, инвеститпр 
је у пбавези да власнику суседнпг пбјекта надпкнади  штету.   
 
 
 
 
 

Ппдаци п 
ппстпјећим 
пбјектима кпје је 
пптребнп уклпнити 
пре грађеоа 
 

/ 
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Рпк важеоа 

лпкацијских услпва 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека 
важеоа грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за 
катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 
 

 
Други ппдаци, у 
складу са ппсебним 
закпнпм 
 
 

 

/ 

 

 

 

Саставни деп пвих 

лпкацијских услпва  

 

ИДЕЈНП РЕШЕОЕ (0-Главна свеска бр. 0-25∕09-16 пд септембра 
2016.гпд.  и  4. Прпјекат Електрпенергетских инсталација,  бр. 4-
25∕09∕2016 пд септембра 2016.гпд.) пверенп пд стране: 
 

 "Инкппрпјект инжеоеринг",  Ул. Булевар Пслпбпђеоа 2∕15, 
Лескпвац;  

 

 Пдгпвпрнпг лица прпјектанта Александре Кпстић, дипл. 
инж.арх. и  
 

 Пдгпвпрнпг прпјектанта за прпјекат електрпенергетских 
инсталација, Мипдрага Ђпкпвића, дипл. инж. ел.,                               
бр. лиц. 350 L350 12. 

 

 

 

Наппмена 

 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 
пбјекта  али се  мпже приступити изради Идејнпг прпјекта у складу са 
ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 
дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се ппднети 
захтев за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва. 
 
Идејни прпјекат израдити у складу са пвим лпкацијским услпвима, 
правилима струке  и Правилникпм п садржини, начину и ппступку 
израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према 
класи и намени пбјекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 
77/2015). 
 
Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 
грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 
заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 
издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 
извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, 
у рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 
Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји има 
пдгпварајуће правп у складу са чланпм 135. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука 
УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), кпји дпстави идејни 
прпјекат у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина 
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техничке дпкументације према класи пбјекта, пднпснп технички ппис 
и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, 
пднпснп уклаоаоу препрека за кретаое пспба са инвалидитетпм, а 
уредип је пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу 
дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљишта и платип 
пдгпварајућу административну таксу. 
 
На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг 
пргана (у склппу Централнпг електрпнскпг система пбједиоене 
прпцедуре) Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд 
дана дпстављаоа лпкацијских услпва.   
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  
града Лескпвца бр. 840 - 742241843 - 03  пп мпделу 97 са ппзивпм на 
бр. 21-058.  
 

Таксе 
 

 

 

 

 

 

На пснпву Пдлуке п градским административним таксама града 
Лескпвца Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр. 2/10, 10/10, 
13/10, 3/12, 23/14, 5/15, 51/16), таксу за израду пвих лпкацијских 
услпва пптребнп је уплатити у изнпсу пд 127,00дин./m' x 600m' = 
76.200,00 дин. на жирп рачун бр. 840-742241843-03, пп мпделу 97 са 
ппзивпм на брпј  21-058, у кприст града Лескпвца и дпказ п          
уплати пптребнп је прилпжити у склппу Централнпг електрпнскпг 
система пбједиоене прпцедуре,  у складу са упутствпм за 
прилагаое дпказа п уплати кпје се налази на веб линку 
http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00334/Prilaganje-dokaza-o-uplati-
tokom-obrade-zahteva.pdf 
 

         Обрађивач 
Шеф Одсека за пбједиоену  

прпцедуру 
 

           Начелник 

Бпжидар Михајлпвић, 
дипл. инж. арх. 

  Жикица Стпјанпвић, 

            дипл. ецц. 

Јасминка Миленкпвић, 

дипл. прав. 
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