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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКПВЦА, ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

    Ппступајући пп усаглашенпм захтеву градa Лескпваца, ул. Пана Ђукића 9-11, кпји је ппднет пд 
стране пунпмпћника ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац", ул. Трг ревплуције 45, Лескпвац,          
за издаваое лпкацијских услпва, на пснпву члана 8ђ. и члана 53а. - 57. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (“Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе o лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", бр. 
35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Плана генералне регулације 1 "Ужи градски центар" ("Службени 
гласник града Лескпвца", бр.11/14), издаје: 
 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
за изградоу КБТС-Б "ДПМ ПАРТИЗАНА" на КП бр. 7815/1 КП Лескпвац и пплагаое 10kV 
енергетскпг кабла пд КБТС-Б 10/0,4kV "Дпм партизана", на КП бр. 7815/1 пд МБТС "Дпм 

пензипнера" крпз парцелу КП бр. 7817 и дп МБТС "Дечији диспанзер"  
на КП бр. 7804 крпз КП бр. 7680 и 7803 КП Лескпвац 

Брпј предмета  

 
ROP-LES-22449-LOC-1/2018 
ROP-LES-22449-LOCH-2/2018 (усаглашени захтев);   
завпдни бр. 353-279/18-02.         
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

03.08.2018.гпд.; 
24.08.2018.гпд. (усаглашени захтев). 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

15.10.2018.гпд. 

Лице на чије име ће 
гласити лпкацијски 
услпви 

Физичкп лице                                                             Правнп лице 

Име и презиме / назив лица Град  Лескпвац 

Адреса ул. Пана Ђукића 9-11. 

Ппдаци п 
пунпмпћнику 

Физичкп лице                                                                    Правнп лице 

Име и презиме / назив лица ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац" 

Адреса ул. Трг ревплуције 45, Лескпвац. 

Пунпмпћје 

Прилпженп уз захтев за издаваое 
лпкацијских услпва, у склппу система          
за електрпнскп ппднпшеое пријава 
"еДпзвпле". 

 
Дпкументација прилпжена уз захтев 
 

1.Идејнп решеое  
 

 прилпженп 

2. Дпказ п уплати административне таксе за   
    ппднпшеое захтева и накнаде за Централну   
    евиденцију 

 прилпжен 
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Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама 

Адреса лпкације                Лескпвац 

Дпкументација 
прибављена пд РГЗ-a 
– Службе за катастар 
неппкренпсти 

 

      Дпкументација прибављена пд РГЗ-a, СКН Лескпвац, у склппу ROP-

LES-22449-LOC-1/2018: 

 

 Кппија плана, бр. 952-04-065-2855/2018 пд 20.08.2018.гпд., издата 

пд стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац, у .pdf 

и .dwg фпрмату; 

 

 Кппија катастарскпг плана впдпва бр. 952-04-2855/2018 пд 

20.08.2018.гпд., издата пд РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти 

Лескпвац у .tif фпрмату са пратећпм датптекпм у .tfw и .pdf 

фпрмату; 

 

 Списак парцела К.П. Лескпвац (према траженпм ппдатку п 

ппвршини катастарске парцеле бр.7815/1 КП Лескпвац) издат пд 

стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац, дана 

20.08.2018.гпд.  

 
 
 

Брпј катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела, катастарска 
ппштина пбјекта, 
ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских парцела 
(псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 
 

Брпј КП Катастарска ппштина 
Ппвршина катастарске 

парцеле  

7815/1 Лескпвац 2.778m2 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима кпје је пптребнп уклпнити пре грађеоа 

Ппстпјећи пбјекти се 

 

 

задржавају  
уклаоају   
деп се задржава, деп се уклаоа. 
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Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима  

Сажети технички 
ппис из идејнпг 
решеоа  

Главна свеска 
ППЛПЖАЈ КБТС ,,ДПМ ПАРТИЗАНА,, 250kVA 
Предвиђенп је ппстављаое нпвппланиране КБТС типа Б ''Дпм Партизана'' 
на катастарскпј парцели КП Лескпвац са брпјем 7815/1. Ппзиција КБТС је 
таква да се оена истпчна страна ппставља неппсреднп уз халу ДЦП 
''Партизана'', западна страна ппчиое пд северп-западне ивице хале. 
Пбјекат је габарита 4,40 x 2,70 m. 
 
СИТУАЦИЈА ТРАСЕ ППЛАГАОА КАБЛА 
Збпг снабдеваоа кпмплекса нпвп изграђене вишенаменске сппртске хале 
ДЦП ''Партизан'' у Лескпвцу електричнпм енергијпм пптребнп је 
пплпжитии две 10 кV каблпвске везе, пд нпвппрпјектпване КБТС Б 10/0,4 
кV/кV ''Дпм Партизана'' дп ТС 10/0,4 кV/кV "Дпм пензипнера'' ради 
везиваоа ТС у петљу и дпбијаоа сигурнпг 10кV напајаоа. 
 
Трасе пплагаоа предметних 10 кV каблпва пдређене су пплпжајем 
крајоих тачака кпје кабал треба да ппвеже и дата је на ситуацији у детаљу 
цртеж бр.1.  
 
Прва траса кабла пплази пд нпве МБТС 10/0,4 кV/кV ''Дпм Партизана'' на 
КП БР.7815/1 у правцу северп-истпк у дужини L=35m и скреће у ВН улазни 
деп ТС 10/0,4 кV/кV "Дпм пензипнера,,.Кабли се пплаже крпз парцелу 
КП.БР.7817 кпја је у кпмлексу кпја припада ТС ''Дпм пензипнера''. Дубине 
укппаваоа кабла унутар планиранпг кпмплекса на дубини укппаваоа 
h=0,8m. Дужина впда је пкп 55m. 
 
Друга траса пплагаоа енергетскпг 10 кV кабла пплази пд МБТС 10/0,4 
кV/кV ,,Дпм Партизана,, на КП БР.7815/1 у правцу запад у дужини L=10m 
крпз парцелу КП.БР.7817 дп изван регулаципне линије,у делу пешачке 
стазе. Затим у правцу југ крпз пешачку стазу иде дп дела где скреће у 
парцелу КП БР.7803 дп 7804 КП Лескпвац где се налази ТС ''Дечији 
диспанзер''. Дужина впда је пкп 165m. 
 
Прпјекат архитектуре 
1.5.1.ТЕХНИЧКИ ППИС РАДПВА 
1.5.1 Изградоа МБТС-Б/Б1 10/0,4kV/kV 
Изградоа нпве трансфпрматпрске станице типа МБТС-Б/Б1 10/0,4kV/kV за 
напајаое електричнпм енергијпм сппртске хале "Дпм партизана"у 
Лескпвцу, пбавиће се на предметнпј парцели бр. 7815/1 КП 
Лескпвац.Пбјекат је габарита 4,40 * 2,70m. 
У архитектпнскпм ппгледу пптребнп је припремити лпкацију за смештај 
трафпстанице. У тпм смислу предвиђен је ширпки искпп у габариту за пп 
1метар пбпднп ппвећанпм у пднпсу на димензије трафпстанице. 
Предвиђа се и насипаое ппменутпг искппа шљункпм у слпју пд д=20цм, у 
набијенпм стаоу, дп пптребнпг кпефицијента стишљивпсти. 
Испред трафпстанице се предвиђа приступни платп, са ппплпчаоем 
бехатпн плпчама, 40*40*8 cm са пптребним слпјевима датим графичким 
прилпгпм. Платп је предвиђен у нагибу према приступнпј сапбраћајници. 
Трансфпрматпрске станице типа ,,Б,, грађевински се састпји из две 
прпстприје са пдвпјеним улазпм, за пптребе унпшеоа и пдржаваоа 
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ппреме. У једнпј прпстприји је прпстпр за смештај енергетских 
трансфпрматпра, а у другпј ппстрпјеоа (ћелије) 10кV и 0,4кV наппнскпг 
нивпа. Између две прпстприје није неппхпднп да буде преградни зид. 
Пптребнп је пставити прпстпр исппд ппда трансфпрматпрске станице да 
би мпгли да се уведу каблпви СН/НН 10/0,4кV нивпа. Енергетски 
трансфпрматпр и развпднп ппстрпјеое налазе се на истпм нивпу. На 
вратима ппставити праг за заштиту пд прпдпра кише, а пкп пбјекта 
бетпнске плпче. Енергетски трансфпрматпр се ппставља на челичне 
нпсаче П прпфила 100x60mm. Исппд енергетскпг трансфпрматпра 
ппставља се кпритп пд пплисетера са капацитетпм да прихвати сву 
кпличину уља. 
 
Прпјекат електрпенергетских инсталација 
4.5.1.ТЕХНИЧКИ ППИС РАДПВА 
4.5.1.1.СРЕДОЕНАППНСКИ РАСКЛППНИ БЛПК 
 Ппис 

Средоенаппнскп ппстрпјеое Schneider Electric RM6 RE IIQI (две 
впдне+једна резервна и једне трансфпрматпрске ћелија са склппка 
растављачем и псигурачем), за 12kV, 630(200)A, 16kA. 
Пп кпнструкцији, расклппнп ппстрпјеое је сампстпјећи прмар са лакп 
приступачним прикључцима и елементима управљаоа. Предвиђен је за 
унутрашоу мпнтажу причвршћеоем за ппд. Кпмпактни деп ппстрпјеоа 
садржи херметички затвпренп кућиште напуоенп SF6 гаспм ппд малим 
притискпм (0,2 бара). Није пптребнп никаквп пдржаваое делпва ппд 
наппнпм. У пвпм кућишту се налазе делпви ппд наппнпм - раставна 
склппка, нпжеви за уземљеое, кпмбинација псигурач-склппка или 
прекидач. 
SF6 гас служи кап изплаципни медијум и медијум за гашеое лука. 
Предоа страна је ппремљена слеппм шемпм са прегледнпм 
сигнализацијпм стаоа ппјединих склппних апарата. Индикатпри стаоа су 
смештени директнп на ппкретним кпнтактима, такп да дају 
недвпсмислену индикацију пплпжаја расклппних апарата. 
Индикатпри затвпрене-укључене ппзиције земљпсппјника су смештени на 
гпроем делу расклппне апаратуре и мпгу се видети крпз прпвидне 
ппклппце када је земљпсппјник затвпрен, чиме се пстварује функција 
виднпг уземљеоа. 
Механизам за управљаое налази се изван гаспм пуоенпг прпстпра. 
Електрични и механички радни механизми расклппних апарата су 
смештени иза предое плпче. 
Раставне склппке и прекидачи ппседују ппкретни кпнтактни систем кпји 
се ппкреће вертикалнп, са три стабилна пплпжаја: 
- РАДНИ (СТАОЕ ”УКЉУЧЕНП”) 
- НЕУТРАЛНИ (СТАОЕ ”ИСКЉУЧЕНП”) и 
- УЗЕМЉЕНИ. 
Трпппзиципне склппке су дизајниране такп да је пнемпгућенп 
истпвременп укључеое раставне склппке или прекидача и 
земљпсппјника, штп значи да ппстпји систем блпкаде кпји пнемпгућава 
неправилне пперације. 
Укључеое раставне склппке се врши манипулацијпм ппкретним 
кпнтактним системпм, кпји је впђен брзп реагујућим механизмпм, 
независним пд брзине пперације рукпвапца. 
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Кпд прекидача и кпмбинације псигурач-склппка механизам птвараоа се 
затеже самим ппкретпм затвараоа кпнтакта. 
Искључеое раставне склппке се врши истим механизмпм за брзп 
делпваое, сада у супрптнпм смеру. Кпд прекидача и кпмбинације 
псигурач-склппка, пперација искључеоа се ппкреће притискпм на тастер 
или ппјавпм квара. 
Уземљеое се врши ппмпћу специјалне радне пспвине кпја затвара и 
птвара кпнтакте. 
Птвпр за приступ пспвини је блпкиран ппклппцем кпји се мпже уклпнити 
самп акп је раставна склппка искључена. 
Ради дпдатне сигурнпсти земљпсппјник има мпћ укључеоа на кратак сппј 
2.5 пута већу пд краткптрајне ппднпсиве струје. 
Склппни блпк је ппремљен : 
- индикатпрпм притиска SF6 гаса, 
- пплугпм за укључеое раставне склппке, 
- пплугпм за укључеое земљпсппјника, 
- индикатпрпм краткпг сппја и 
- капацитивним индикатпрпм наппна. 
 
4.5.1.2. ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФПРМАТПР 
Предвиђен је енергетски трансфпрматпр, назначене снаге 250 kVA, без 
кпнзерватпра - херметичка изведба, са мпгућнпшћу термичкпг ширеоа 
уља без трајне дефпрмације суда.Трансфпрматпр је са минералним уљем 
и не садржи ПЦБ. 
 Техничке карактеристике 

o Трпфазни уљни трансфпрматпр за унутрашоу мпнтажу 
o Намптај вишег наппна : 10 000 V 
o Намптај нижег наппна 420 V, 
o Регулација наппна ± 5 % и тп 2 x 2,5 % 
o Изплаципни нивп 12кV (28/75 кV), 
o Спрега : Dyn5, 
o Без кпнзерватпра, 
o Хлађеое – прирпднп: ПНАН 
o Ппраст температуре уља при врху 60 К 
o Средои ппраст температуре намптаја 65 К 
 
Ппдаци за трансфпрматпр 250 кVА: 
o Нивп звучне снаге 65 dB 
o Акустички притисак на 1м 60 dB 
o Гарантпване вреднпсти 
 наппн краткпг сппја 4% 
 снижени губици 
 Ппрема 

o 2 држача за ппдизаое 
o 2 бушинга за уземљеое на врху 
o 1 натписна плпчица 
o 4 двпсмерна тпчка 
o 1 заштитини реле типа Д.М.Ц.Р, кпји пбухвата 
o 1 детектпр гаса (индикатпр са једним кпнтактпм) 
o 1 кпнтакт за надпритисак 
o 2 термпстата за аларм и искључеое 
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o 1"диал" тип температурни индикатпр 
o регулаципна преклппка за ручну регулацију на страни вишег наппна у 
безнаппнскпм стаоу, са пет пплпжаја, са закључаваоем, на ппклппцу 
o пбпјен стандарднпм бпјпм : прах П1, финална бпја РАЛ 7033 
Хлађеое трансфпрматпра је прирпднп, путем циркулације ваздуха крпз 
предвиђене птвпре са жалузинама на ппду и исппд крпва 
трансфпрматпрске станице. 
За ревизипни приступ, пднпснп кпнтрплу делпва трансфпрматпра тпкпм 
ппгпна предвиђена су врата. 
 
4.5.1.3. НИСКПНАППНСКП ППСТРПЈЕОЕ 
Нискпнаппнскп ппстрпјеое (нискпнаппнски блпк) представља стандардни 
нискпнаппнски склппни блпк кпји је изведен кап префабрикпван и 
испитан панел, предвиђен за учвршћеое уз птвпр у ппду бетпнскпг 
кућишта у делу предвиђенпм за смјештај нискпнаппнске ппреме, 
пснпвних димензија (ширина x висина): 
Кпнструкција панела састпји се пд ппцинчаних прпфила на на кпје се 
причвршћује табла пд ппцинчанпг или алуминијскпг лима минималне 
дебљине 3 mm. Степен заштите нискпнаппнскпг ппстрпјеоа је IP 20. 
 
Нискпнаппнски блпк састпји се пд: 
-Дпвпднпг ппља са прекидачем 
-Ппља развпда и кпмпензације 
 
Дпвпднп ппље 
Дпвпднп ппље представља везу нискпнаппнске стране енергетскпг 
трансфпрматпра са ппљем развпда за 250кVA: 
 Пснпвни елемент пвпг ппља је нискпнаппнски прекидач, заштитни 

прекидач Schneider Electric COMPACT NSX400F, 36kA, у фикснпј 
изведби, 3P3t, са заштитнпм јединицпм Micrologic 2.3, 400A и 
наппнским пкидачем 230VAC. 

Пдабрани прекидач је за фиксну уградоу, са вертикалним прикључцима 
са задое стране. За прикључке се кпристе пдгпварајући адаптери за 
примену бакарних шина ширине веће пд 50 mm дп 100 mm . 
 Струјни мерни трансфпрматпри пренпснпг пднпса 400/5 А , 

уграђени кап штп је приказанп у графичкпј дпкументацији 
 Дигитални мерни уређај Schnider Electric PM3250 са интегрисаним 

мпдулпм за MODBUS кпмуникацију. 
 Тастер "печурка" за принуднп искључеое Schneider Electric 

XB7ES545P, 
 птпуштаое закретаоем, 1NC+1NO. 
 Сигналне сијалице за сигнализацију присуства мрежнпг наппна 

Schneider Electric XB7EV03MP, f22mm, 230V, са ЛЕД дипдпм. 
 Нпсач - растављач за цилиндричне псигураче Schneider Electric STI, 

1P, 400V са цилиндричним псигурачем типа gG/gL 10A, димензија 
10,3x38, 500V, 80kA са тппљивим уметцима 2A. 

 
Ппље нискпнаппнскпг развпда 
Између дпвпднпг ппља и ппље нискпнаппнскпг развпда се мпнтира 
усмеривач пламена кпји има функцију да не дпзвпли ширеое евентуалнпг 
ппжара на прекидач. 
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У ппљу нискпнаппнскпг развпда мпнтирају се на пптппрне изплатпре 
минималне висине 50 mm, бакарне сабирнице на међуспбнпм растпјаоу 
185 mm. 
Пбпјене Cu ( 50 x 10) mm2, за 250 kVA. На такп ппстављене сабирнице 
мпнтирају се изплпване псигурачке пруге (летве ) и тп: 
 8 кпм. Трппплни растављач-псигурач Schneider Electric ISFL 400, 

400A, 3P, за директну мпнтажу на сабирнице 185mm. 
За кпмпезацију реактивне снаге трансфпрматпра се уграђује 
кпндензатпрске батерије SCHNEIDER ELECTRIC CAN, 400V, 2х10kVAr. 
У дпоем делу нискпнаппнскпг блпка су смештене сабирнице неутралнпг 
прпвпдника (N) и заштитнпг прпвпдника (PE) кап и кпнзпле за 
причвршћеое нискпнаппнских каблпва. 
 
4.5.1.4. СППЈЕВИ НА СРЕДОЕМ НАППНУ 
Сппјни впд између трансфпрматпра и СН развпда извпди се каблпвима 
типа XHE 49-A 3x(1x50/16 mm2), 10 kV. Каблпви се учвршћују каблпвским 
пбујмицама на зид пбјекта. 
Прикључни бушинг у расклппнпј апаратури SM6 типа IIQI за трафп ппље је 
типа ”А”, а за впдна ппља је типа ”Ц”. 
Прикључак 10 kV каблпва впдних ппља за сппј на СН склппни блпк извпди 
се пдгпварајућим каблпвским завршецима и ”Т” адаптерима , типа RICS, 
прпизвпдое ”Raychem” или сличним. 
Прикључак 10 kV каблпва трансфпрматпрскпг ппља за сппј на СН склппни 
блпк (ппље типа Q, u DTS i NDTS 1x630 kVA) извпди се екранизпваним 
равним утичним адаптерпм 250 А типа RSSS 5217 , прпизвпдое ”Raychem” 
или сличним. 
Завршетак каблпва на трансфпрматпру извпди се екранизпваним угапним 
утичним адаптерпм 250 A tipa RSES 5217 , proizvodnje ”Raychem” ili sličnim. 
Кабл XHE 49-A, кпји се кпристи за сппј енергетскпг трансфпрматпра и СН 
склппнпг блпка, прпизвпди се кап једнпжилни енергетски кабл с 
прпвпдникпм пд алуминијума, изплацијпм пд умреженпг пплиетилена и 
електричнпм заштитпм пд бакарне жице и спиралне бакарне фплије. 
Исппд и изнад екрана каблпва ппстпји бубрећа пплупрпвпдна трака 
ппмпћу кпје се ппстиже ппдужна впдпнепрппуснпст екрана у случају 
грешке на плашту. 
Кабл XHE 49-A је стандардни прпизвпд према СРПС ИЕЦ 60502, с 
изплацијпм пд умреженпг пплиетилена и плаштпм пд ПВЦ. Изабрани кабл 
не представља извпр ппаснпсти пд ппжара јер наведени изплаципни 
материјали не ппдржавају гпреое. 
 
4.5.1.5. СППЈЕВИ НА НИСКПМ НАППНУ 
Сппј трансфпрматпра с нискпнаппнским ппстрпјеоем извешће се ппмпћу 
изплпваних једнпжилних каблпва типа PP 00-A или пбпјеним бакарним 
сабирницама : 
- 2 x (PP 00-A 1x 150 mm2) за фазне и неутрални прпвпдник, за ТС 1x250 
kVA. 
 
Завршетак сппјних впдпва на страни енергетскпг трансфпрматпра извпди 
се ппмпћу пдгпварајућих каблпвских папучица, заштићених изплаципним 
цевима. 
Сви нискпнаппнски каблпви се спајају на НН развпд прекп каблпвских 
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стезаљки на псигурачким линијама. 
ПЕН сабирнице су смештене у дпоем делу НН склппнпг блпка. 
 
4.5.1.6. ЗАШТИТА ТС 
Заштита трансфпрматпра на средоенаппнскпј страни делује на 
искључеое раставне склппке у трансфпрматпрскпм ппљу.На искључеое 
раставне склппке паралелнп делују: 
виспкпучински псигурачи и термппрптектпр и тастер за нужнп искључеое. 
a) Заштита енергетскпг трансфпрматпра пд краткпг сппја врши се : 
 VN DIN псигурачи са ударнпм иглпм Schneider Electric FUSARC 

IND/OUT 12kV, 31.5A, 
 краткпсппјним чланпм (I>>) заштитнпг уређаја интегрисанпг у 

главнпм нискпнаппнскпм прекидачу. 
Заштита енергетскпг трансфпрматпра пд препптерећеоа се врши : 
 Прекпструјним чланпм (I>) заштитнпг уређаја интегрисанпг у 

главнпм нискпнаппнскпм прекидачу. 
b) Заштита НН извпда врши се НН виспкпучинским псигурачима, са 
патрпнама кпји се бирају у складу са пптерећеоима на ппјединим НН 
извпдима. 
 
4.5.1.7. УЗЕМЉЕОЕ ТС 
Услпви за димензипнисаое уземљеоа према дпзвпљеним наппнима 
дпдира и кпрака су пдређени начинпм уземљеоа неутралне тачке 
средоенаппнске мреже и врстпм примеоене земљпсппјне 
заштите.Уземљеое трафп станице се извпди кап здруженп. 
Унутар трансфпрматпрске станице изведена је заштита пд превиспкпг 
наппна дпдира изједначеоем пптенцијала, тј. спајаоем свих металних 
делпва ппстрпјеоа (кпји у нпрмалнпм ппгпну нису ппд наппнпм) на 
заштитнп уземљеое.Заштитнп уземљеое се извпди кап сппј два 
паралелна уземљивача: сабирнпг впда уземљеоа унутар кућишта 
трансфпрматпрске станице и тракастпг уземљивача пкп бетпнске кућице. 
На сабирни впд унутрашоег уземљеоа се на више места спаја и галвански 
ппвезана арматура армиранп-бетпнских кпнструктивних елемената 
кућишта трансфпрматпрске станице. 
Са сабирнпг впда унутрашоег уземљеоа се извпде и пдцепи за уземљеое 
свих металних кпнструкција, кптла енергетскпг трансфпрматпра и 
склппних блпкпва с уграђенпм електрпппремпм. Сва метална кућишта 
електрпппреме ппвезују се прекп предвиђених вијака на заштитнп 
уземљеое. Псим тпга на систем уземљеоа пптребнп је сппјити и следеће 
елементе: 
-сва врата трансфпрматпрске станице с флексибилнпм бакренпм 
плетеницпм 16 мм2; 
- све каблпвске главе (метални делпви); 
- заштитне плаштпве каблпва и екране енергетских каблпва; 
- прпфилне нпсаче у трансфпрматпрскпј кпмпри; 
- све металне делпве кпнструкција, нпсача и крпвних металних плпча; 
- нпжеве за уземљеое у склппу виспкпнаппнских склппних блпкпва; 
- кптап енергетскпг трансфпрматпра; 
- секундарне струјне кругпве мерних трансфпрматпра; 
- пдвпдници пренаппна; 
- неутрални прпвпдник нискпнаппнске мреже. 
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Сва евентуална укрштаоа трака уземљивача с псталим инсталацијама 
треба извести у складу с техничким прпписима. За пбликпваое 
пптенцијала пкп трафпстанице се ппстављају прстенпви пд ппцинкпване 
траке или бакарнп уже, зависнп пд лпкалних услпва. Мпгући расппред је 
са два прстена :први на удаљенпсти 0.2 м пд зида (на дубини пд 0.5 м) а , 
други на удаљенпсти 1м пд првпг (пба на дубини пд 0.7 м). 
 
Наппмена: уземљеое КБТС-Б ,,ДПМ ПАРТИЗАНА,, 10/0,4kV/kV,250kVA 
везати у систем уземљеоа увезати и метални плашт ВН каблпва и 
темељним уземљивачем сппртске хале ,,Партизан,,. 
 
4.5.1.8. ППЛПЖАЈ МБТС ,,ДПМ ПАРТИЗАНА,, 
Предвиђенп је ппстављаое нпвппланиране КБТС типа Б ,,Дпм Партизана,, 
на катастарскпј парцели КП Лескпвац са брпјем 7815/1. Ппзиција КБТС је 
таква да се оена истпчна страна ппставља неппсреднп уз халу 
ДЦП,,Партизан, а западна страна ппчиое пд северп-западне ивице хале. 
Пбјекат је габарита 4,40 * 2,70m, кап штп је датп на дисппзицији КБТС у 
графичкпм детаљу прпјекта. 
 
4.5.1.9. ПСНПВНИ ТЕХНИЧКИ ППДАЦИ П КАБЛПВСКПМ ВПДУ 10kV 
1.1. Врста, тип, пресек и наппн каблпва: Ппдземни енергетски 10 kV кабл, 
NPO 13- АS 3x150 mm2. 
1.2. Укупна дужина кабла са резервама: 260 m. 
1.3. Прикључеое впда 10 kV ћелија у ТС 10/0,4 kV/kV 
"Дпм пензипнера" и "Дечији диспанзер" 
1.4. Начин прикључеоа у крајоим тачкама Каблпвским завршницама за 
унутрашоу мпнтажу КГТ-у, у 10 kV-пј ћелији 
МБТС 10/0,4кV ,,Дпм пензипнера,, и ,,Дечији диспанзер,, и прпизвпђача 
Раyцхем у нпвпј КБТС Б ,,Дпм Партизана,, 
1.5. Искључеое впдпва У пдгпварајућим 10 kV впдним ћелијама 
у ТС 10/0,4 кV 
1.6. Струјнп пптерећеое впда 255 А 
1.7. Струја краткпг сппја 16 kА/0,5s. 
1.8. Сппљни пречник кабла 56 mm. 
1.9 Тежина кабла 770 кg/km. 
1.10 Стандардна дужина пакпваоа 500 m. 
 
4.5.1.10. СИТУАЦИЈА ТРАСЕ ППЛАГАОА КАБЛА 
Збпг снабдеваоа кпмплекса нпвп изграђене вишенаменске сппртске хале 
ДЦП ,,Партизан,, у Лескпвцу електричнпм енергијпм пптребнп је 
пплпжитии две 10 кV каблпвске везе, пд нпвппрпјектпване КБТС Б 10/0,4 
кV/кV ,,Дпм Партизана,, дп ТС 10/0,4 кV/кV "Дпм пензипнера,, ради 
везиваоа ТС у петљу и дпбијаоа сигурнпг 10кV напајаоа. 
Трасе пплагаоа предметних 10 кV каблпва пдређени су пплпжајем 
крајоих тачака кпје кабал треба да ппвеже и дата је на ситуацији у детаљу 
цртеж бр.1. 
 
Прва траса кабла пплази пд нпве МБТС 10/0,4 кV/кV ,,Дпм Партизана,, на 
КП БР.7815/1 у правцу северп-истпк у дужини L=35m и сккреће у ВН 
улазни деп ТС 10/0,4 кV/кV "Дпм пензипнера,,.Кабли се пплаже крпз 
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парцелу КП.БР.7817 кпја је у кпмлексу кпја припада ТС,,Дпм пензипнера,,. 
Дубине укппаваоа кабла унутар планиранпг кпмплекса на дубини 
укппаваоа h=0,8m. 
 
Друга траса пплагаоа енергетскпг 10 кV кабла пплази пд МБТС 10/0,4 
кV/кV ,,Дпм Партизана,, на КП БР.7815/1 у правцу запад у дужини L=10m 
крпз парцелу КП.БР.7817 дп изван регулаципне линије,у делу пешачке 
стазе.Затим у правцу југ крпз пешачку стазу иде дп дела где скреће у 
парцелу КП БР.7804 где се налази ТС ,,Дечији диспанзер,, Дужина впда је 
негде пкп 165m. 
 
Земљани радпви 
Сви земљани радпви, искпп рпвпва, разбијаое гпроег слпја и скидаое 
бетпнскпг слпја,или асвалтнпг слпја, мпрају се пажљивп извести, да би се 
избегла нежељена пштећеоа материјала и ппвећаое трпшкпва ради тпга. 
Приликпм кппаоа рпва ппсебну пажоу пбратити на већ изведене 
енергетске, телефпнске и друге инсталације, да се исти не пштете, кап и 
да материјал из искппа не запрља кплпсек или туцаничка призма, а сав 
придпбијени материјал из искппа деппнпвати и распланирати на супрптну 
страну пд кплпсека или пута.Пп завршетку радпва терен се враћа у 
првпбитнп стаое.Ппдбушиваое путнпг прелаза и пруге вршити ,,ракетпм,, 
уз претхпднп присуствп стручних надлежних екипа. 
 
Пбезбеђеое ппдземних и надземних пбјеката 
Препреке у каблпвским рпвпвима ( зидпви друге ппдземне инсталације и 
сл.), мпрају пажљивп да се пбраде.Нпве каблпвске впдпве пплагати исппд 
других ппдземних инсталација кпје се укрштају са рпвпм, а налазе се 
изнад оегпвпг дна. При укрштаоу или паралелнпм впђеоу са другим 
ппдземним инсталацијама, впдити рачуна п оихпвим међуспбним 
удаљенпстима, а пп пптреби извести дпдатну пдгпварајућу заштиту 
впдпва. 
Пбезбезђеое впзила и пешака 
Нпрмалну предпстрпжнпст предузети ради пдржаваоа и пбезбеђеое 
сапбраћаја впзила и пешака. Прплази не смеју бити блпкирани са пбе 
стране. За све улазе и прплазе у куће (или другим пбјектима) и ппслпвне 
прпстприје, мпрају се предвидети мпстпви са заштитнпм пградпм. 
Пбезбеђеое градилишта и пбележаваое рпвпва и других грађевинских 
јама, пбавезнп извести према прпписима. Рпвпви и јаме не треба дугп да 
пстану птвпрени, већ их пдмах пп пплагаоу и снимаоу каблпва затрпати, 
а пштећене ппвршине дпвести у првпбитнп стаое. 
 
4.5.1.10. ППРЕМА,МАТЕРИЈАЛ И ПРИБПР 
За пплагаое пвпг каблпвскпг впда, предвиђен је кабл NPO13-АS, 3x 150 
mm2,10кV (са алуминијумским прпвпдницима). За настављаое 
каблпвскпг впда кпристити каблпвске сппјнице КС-64. Каблпвска сппјница 
мпра бити исппручена кпмплетнп. 
Сппјнице за спајаое кабла ппстављати у пдређени рпв намеоен за 
смештаое каблпвске сппјнице на пснпву графичкпг детаља и никакп на 
мпсту и у близини пружнпг прелаза. 
Кпличине су услпвљене великпм дужинпм кабла и дате у предмеру и 
предрачуну прпјекта. 
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У унутрашоем делу ппстрпјеоа скинути сппљни, запаљиви пмптач пд јуте 
и уградити завршне главе. У трафпстаници ,,Дпм пензипнера,, и ,,Дечији 
диспанзер,, каблпве завршити каблпвским завршницама за унутрашоу 
мпнтажу типа КГТ-у, а у КБТС Б 10/0,4 кV/кV ,,Дпм Партизана,, каблпвским 
завршницама прпизвпђача Раyцхман тип ГУСТ 12/150-240. 
 

 
Пзнака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 
п класификацији 
пбјеката 
("Сл. гласник РС", 
бр. 22/2015) 
 
 

 

 Категприја пбјекта: "Г"; 

 Класификаципна пзнака: 
222410-лпкални електрични впдпви - лпкални   
              електрични надземни или ппдземни впдпви 
              (учешће у укупнпј ппвршини пбјекта 20%); 
 
 222420-лпкалне трансфпрматпрске станице- 
               трансфпрматпрске станице и ппдстанице 
              (учешће у укупнпј ппвршини пбјекта 80%). 

 

 

Правила уређеоа и грађеоа  

Плански пснпв 
План генералне регулације 1 "Ужи градски центар" ("Службени гласник 
града Лескпвца", бр. 11/14). 

Ппдаци п 
правилима уређеоа 
и грађеоа за зпну 
или целину у кпјпј се 
налази предметна 
парцела, 
прибављени из 
планскпг дпкумента 

2.2.1. Енергетска инфраструктура 
Пбезбеђеое дпвпљнпг, сигурнпг, квалитетнпг и екпнпмичнпг снабдеваоа 
електричнпм енергијпм свих пптрпшача дпградопм и мпдернизацијпм 
пренпсне и дистрибутивне електрп-енергетске мреже; ефикаснп 
пдржаваое електрпенергетске мреже и трафп станица; ппвећаое 
енергетске ефикаснпсти кпд прпизвпдое, пренпса, дистрибуције и 
пптрпшое енергије, уз примену неппхпдних стандарда;  дефинисаое 
кпридпра и заштитнпг ппјаса за планирани пренпсни далекпвпд; 
усппстављаое ефикаснпг система планскпг управљаоа и експлпатације 
изграђених енергетских ресурса, уз примену савремених решеоа. 
 

2.2.1.1. Електрпенергетска инфраструктура: 
На прпстпру пбухвата Плана планирана је изградоа нпвих трафп станица 
ТС 10/0.4 кV и тп: 

1. ТС 10/0.4 кV „ Масарикпв трг 2 “, на КП бр.5377/1 КП Лескпвац ( 
пплуукппана) 

2. ТС 10/0.4 кV „ Гаретпва палата 1 “, на КП бр.5539 КП Лескпвац 
3. ТС 10/0.4 кV „ Гаретпва палата 2 “, на КП бр.5554 КП Лескпвац 
4. ТС 10/0.4 кV „ Дезерт 2 “, на КП бр.5523 КП Лескпвац 
5. ТС 10/0.4 кV „ Учитеља Јпсифа “, на КП бр.5514/2 КП Лескпвац 
6. ТС 10/0.4 кV „ Багат 1 “, на КП бр.5477 КП Лескпвац 
7. ТС 10/0.4 кV „ Багат 2 “, на КП бр.5489 КП Лескпвац 
8. ТС 10/0.4 кV „ Хптел Бепград “, на делу КП бр.5397/1 КП Лескпвац 
9. ТС 10/0.4 кV „ Дпм партизана “, на делу КП бр.7815/1 КП Лескпвац 
10. ТС 10/0.4 кV „ 28 марта 2 “, на КП бр.5785/1 КП Лескпвац 
11. ТС 10/0.4 кV  ТС „Страхиоића Бана “, на КП бр.5803 КП Лескпвац 
12. ТС 10/0.4 кV „ Пепељуга “, на КП бр.5852/4 КП Лескпвац 



Стр. 12 / 20 

 

13. ТС 10/0.4 кV „ Стара аутпбуска станица “, на КП бр.5852/9 КП 
Лескпвац. 

 
Планирана је изградоа трафп станица, типа МБТС-Д и тп између 

сектпра 1 и 2 а тачна лпкација биће дефинисана детаљнпм разрадпм 
предметних кпмплекса тј. на пснпву кпнкретних услпва и пптреба.  

Збпг дптрајалпсти , планирана је санација каблпвских впдпва на 
трасама кпје ппвезују трафп станице: 

 ТС 10/0.4 кV „Влада Јпванпвић“ - ТС 10/0.4 кV „Црвена Звезда“- ТС 
10/0.4 кV „Слпбпдан Пенезић“ - ТС 10/0.4 кV „Напредак“ - ТС 10/0.4 кV 
„Мправска“. 
Изградоа нпвих трафп станица пдгпварајућег типа, за пптребе 
прикључеоа дпзвпљена је на сампм кпмплексу тј. на земљишту пстале 
намене. Ппвезиваое нпвппланираних трафп станица на ЕЕДС, биће 
изведенп пдгпварајућим ппдземним каблпвским впдпвима, пплпженим у 
јавним ппвршинама тј. трптпарским ппвршинама сапбраћајница, а места 
прикључеоа биће дефинисана техничким услпвима дистрибутивнпг 
предузећа.  

Електрпенергетска мрежа  
Трафпстанице за нпве пптрпшаче са пптребпм веће кпличине ел.енергије, 
наппнскпг пренпса 10/0,4 kV, ппставити у центар пптрпшое. ТС градити 
кап МБТС, КБТС  или зидане у централним зпнама насеља. ТС градити на 
прпписаним растпјаоима пд ппстпјећих и планираних пбјеката. ТС се мпгу 
градити и унутар пбјекта кап ппсебне прпстприје. ТС пп правилу градити 
на сппственим парцелама, делпвима парцела на кпјима се граде 
прпизвпдни пбјекти, а кпје ће служити за напајаое електричнпм 
енергијпм пваквих пбјеката, зеленим ппвршинама или на парцелама ЗЈН. 
Планирану 10kV мрежу у централним зпнама насеља градити ппдземнп.  
Мрежу пп правилу градити на сппственим парцелама или на парцелама 
ЗЈН. Нискпнаппнску мрежу градити ваздушнп на бетпнским стубпвима и 
сампнпсивим каблпвским снпппм (СКС). Кућни прикључак извести СКС-пм 
пп важећим закпнским и техничким прпписима. Јавну расвету ппставити 
на ппстпјеће бетпнске стубпве или независне стубпве кпји се кпристе 
искључивп за светиљке јавне расвете.  
ЈР примарних сапбраћаница мпра бити на вишим стубпвима, а детаље кап 
штп су брпј стубпва, светиљки, врсту светиљки и др. пдредити главним 
прпјектпм у складу са услпвима надлежнпг Српскпг кпмитета за 
псветљеое. Заштиту пд атмпсферскпг пражоеоа извести класичним 
грпмпбранским инсталацијама према важећим закпнским прпписима.  

Правила грађеоа 

Услпви за изградоу електрпенергетске мреже  
Електрпенергетска мрежа и пбјекти граде се у складу са главним 
прпјектпм према важећим закпнским прпписима.  

Услпви за изградоу Трафпстанице 10/0,4кV 

- ТС градити кап МБТС, КБТС или зидану ТС; 

- ТС у склппу пбјекта мпра задпвпљити прпписе ''Правилника п техничким 
нпрмативима за заштиту електрпенергетских ппстрпјеоа и уређаја пд 
ппжара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  

- ТС градити за наппнски нивп 10/0,4kV; 
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- Лпкација ТС мпра бити у центру пптрпшое, пднпснп штп ближе тежишту 
пптерећеоа; 

- Прикључни впдпви треба да буду штп краћи, а расплет впдпва штп 
једнпставнији;  

- пбезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста ппдлпга);  

- ТС мпра имати штп маои утицај на живптну средину (бука).  

Услпви за ппдземну електрпмрежу 

- дубина рпва за пплагаое електрпкаблпва је минималнп 0.80м;  

- ел.мрежу пплагати на минималнпм растпјаоу пд 0.5м пд темеља 
пбјеката и 1.0м пд кплпвпза; пп мпгућнпсти мрежу пплагати у прпстпру 
зелених ппвршина;  

- укрштаое ел.каблпвскпг впда са сапбраћајницпм, ван насеља, врши се 
пплагаоем каблпвскпг впда у бетпнски рпв или бетпнску пднпснп 
пластичну цев увучену у хпризпнталнп избушен птвпр у циљу лакшег 
пдржаваоа впда. 

- Дубина између гпрое ивице каблпвске канализације и ппвршине пута је 
минималнп 0.80м;  

- међуспбни размак електпенергетских каблпва у истпм рпву пдредити на 
пснпву струјнпг пптерећеоа, а минималнп растпјаое је 0.07м кпд 
паралелнпг впђеоа и минималнп 0.2м кпд укрштаоа. Пбезбедити 
каблпвске впдпве пд међуспбнпг кпнтаката какп кпд паралелнпг впђеоа 
такп и кпд укрштаоа;  

- кпд паралелнпг впђеоа електрп и телекпмуникаципних каблпва 
минималнп растпјаое је 0.50м за каблпве наппна 1kV 10kV и 20kV, а 
1.0м за каблпве наппна 35kV.  

- Растпјаое приликпм укрштаоа са телекпмуникаципним каблпвима 
несме бити маое пд 0.50м; укрштаое са телекпмуникаципним каблпм у 
насељу је ппд минималним углпм пд 30п пп мпгућству штп ближе 90п, а 
ван насеља минимални угап пд 45п. Пп правилу електрпенергетски кабл 
се пплаже исппд телекпмуникаципнпг кабла.  

- није дпзвпљенп паралелнп пплагаое електрпенергетскпг кабла исппд 
или изнад впдпвпних и канализаципних цеви.  

- хпризпнтални размак енергетскпг кабла пд впдпвпдне и канализаципне 
цеви је минималнп 0.5м за каблпве 10kV, пднпснп 0.4м за пстале 
каблпве.  

- вертикални размак ел.енергетскпг кабла кпд укрштаоа са впдпвпднпм 
или канализаципнпм цеви мпже да буде исппд или изнад цеви на 
минималнпј удаљенпсти пд 0.4м за каблпве 35kV или минималнп 0.3м 
за пстале каблпве.  

- у ситуацијама када није мпгуће ппстићи прпписане минималне 
удаљенпсти, пднпснп размаке, ел.кабл се прпвлачи крпз заштитну цев.  

- није дпзвпљенп паралеленп пплагаое ел.каблпва ни изнад ни исппд 
гаспвпдних цеви. - пплагаое ел.каблпва ни изнад ни исппд гаспвпдних 
цеви.  

- размак између ел.каблпва и и гаспвпда при укрштаоу и паралелнпм 
впђеоу у насељеним местима је минималнп 0.80м, а изван насеља 1.2м. 
У ситуацијама када су прпстпрни услпви неадекватни ел.кабл се мпра 
пплагати у заштитнпј цеви на минималнпм распјаоу 0.30м, дужина цеви 
мпра бити најмаое 2.0м са пбе стране укрштаоа или целпм дужинпм 
паралелнпг впђеоа.  
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Услпви за надземну електрпмрежу  

- НН смпнпсиви каблпвски склпп ппстављати на бетпнске стубпве са 
међуспбним размакпм дп 40м. (у специфичним ситуацијама мпгу се 
пплагати на фасади пбјекта пп вазећим прпписима и нпрмативима),  

- није дпзвпљенп пплагаое нискпнаппнских и сампнпсивих каблпвских 
снпппва у земљу или у малтер,  

- самп у изузетним случајевима мпгу се впдити впдпви прекп или у 
близини пбјеката за стални бправак људи ( впђеое впдпва прекп пбјекта 
је и када се впд налази на 3м пд пбјекта ( 10kV) или 5м пд пбјекта ( 
наппн већи пд 10kV),  

- када се впдпви впде изнад пбјеката неппхпднп је ппјачаое изплације, а 
за пбјекте где се задржава већи брпј људи пптребна је и механички 
ппјачана изплација,  

- није дпзвпљенп ппстављаое зидних кпнзпла или крпвних кпнзпла и 
нпсача впдпва на стамбеним зградама прекп кпјих прелазе ВН надземни 
впдпви,  

- није дпзвпљенп впдити надземне впдпве изнад пбјеката у кпјима се 
налазе лакпзапаљиви материјали, на прплазу ппред таквих пбјеката 
хпризпнтална сигурнпсна удаљенпст једнака је висини стуба увећанпј за 
3м а изнпси најмаое 15,0м,  

- пдређиваое сигурнпсних удаљенпсти и висина пд пбјеката, кап и 
укрштаое електрпенергетских впдпва међуспбнп и са другим 
инсталацијама врши се у складу са Правилникпм п техничкпим 
нпрмативима за изградоу надземних и електрпенергетских впдпва 
наппна пд 1kV дп 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88; Службени лист СРЈ” бр. 
18/1992),   

- заштиту пд атмпсферскпг пражоеоа извести класичним грпмпбранским  
инсталацијама у пблику фарадејевпг кавеза према класи нивпа заштите 
пбјеката или штапним хватаљкама са раним стартпваоем, у скалду са 
Правилникпм п техничким нпрмативима за заштиту пбјеката пд 
атмпсферскпг пражоеоа ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96).  

Услпви за прикључеое пбјекта на електрпенергетску мрежу  

- сваки пбјекат се напаја самп прекп једнпг прикључка, изузетнп за двпјни 
пбјекат када се уз сагласнпст ЕД мпгу пдпбрити два прикључка,  

- прикључак служи за напајаое самп једнпг пбјекта; акп се прекп једнпг 
пгранка НН мреже напаја више пбјеката пнда се пгранак третира кап 
мрежа,  

- за прикључке се кпристе сампнпсиви каблпвски снпппви,  

- димензипнисаое приључка се врши на пснпву пчекиванпг максималнпг 
једнпвременпг пптерећеоа, начина извпђеоа мреже, кпнструкције и 
пблика пбјекта, пплпжаја пбјекта у пднпсу на НН мрежу, стуб НН впда је 
местп прикључеоа (изузетнп кпнзпла или крпвни нпсач), минимални 
расппн пд стуба НН дп пбјекта кпји се прикључује СКС-пм је 30м, за веће 
расппне планирати ппмпћни стуб. 

 

Индекс 
изграђенпсти 

 
/ 

 



Стр. 15 / 20 

 

Индекс заузетпсти % 
 

/ 

 

Габарит пбјекта, 
БРГП / дужина  

 
У складу са ИДР.  
-Трафпстаница 10/0,4kV.............. 4,40m х 2,70m;  
-БРГП трафпстанице=11,88m2; 
 
-Укупна дужина 10kV впда према напред наведенпм сажетпм техничкпм 
ппису из идејнпг решеоа: 260,00 m'. 
 

Регулаципна и 
грађевинска линија 

Према ИДР. 

Растпјаое пснпвнпг 
габарита планиранпг 
пбјекта пд суседних 
грађевинских 
парцела 

 
Према ИДР.  
 
 

Међуспбна 
удаљенпстт пбјекта 
и ппстпјећих 
пбјеката 

 
Према ИДР. 
 
 

Висинске кпте 
 
Према ИДР. 
 

 
Архитектпнскп 
пбликпваое 
/фасада, бпја, 
птвпри, материјал и 
др./ 
 

Према ИДР. 
 

 
Етапнпст изградое 
 

Цеп пбјекат. 

 
Карактер (стални 
или привремени) 
 

Стални. 

Прилаз пбјекту 
Према ИДР. 
 

 
Пдвпдоаваое  
 

 
Пдвпдоаваое атмпсферске впде са крпвпва не сме угрпжавати суседну 
парцелу. 
 

Нивелација парцеле 
 
Насипаоем терена не смеју се угрпзити пбјекти на суседним парцелама. 
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Мере заштите 

 
 
Пбратити ппсебну пажоу на заштити ппстпјећих инфраструктурних 
пбјеката. 
 
Приликпм извпђеоа радпва пбезбедити суседне пбјекте. Сваку 
евентуалну штету инвеститпр је дужан да птклпни и надпкнади власнику 
суседнпг пбјекта. 
 
 

Ппсебни услпви 

 
 
/ 

 
 

Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа (саставни  су деп пвих  лпкацијских услпва) 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на дистрибутивни 
систем електричне енергије  

 

 
 
Услпви за прпјектпваое бр. 8П.0.0.0-Д-10.02-253181-
18 пд 05.09.2018. гпд. са графичким прилпгпм, 
издати пд стране   ПДС "ЕПС Дистрибуција" д.п.п. 
Бепград, Пгранак "Електрпдистрибуција Лескпвац". 
 
 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на систем 
впдпснабдеваоа и пдвпђеоа 
птпадних впда 

 

 
 
Услпви за прпјектпваое и прикључеое издати пд 
стране  ЈКП "Впдпвпд" Лескпвац, ул. Пана Ђукића 14, 
заведени ппд бр. 83/2018 пд 04.09.2018.гпд., брпј 
дпсијеа: РПП 22449/2018.  
  
 

Услпви ЈП "Урбанизам и изградоа 
Лескпвац" 

 

 
 
Услпви за паралелнп впђеое и укрштаое 
електрпенергетских  каблпва, издати пд стране "ЈП 
Урбанизам и изградоа Лескпвац", знак 4474 пд 
31.08.2018.гпд. 
 
 

Услпви за прпјектпваое и 
прикључеое на систем даљинскпг 
грејаоа 

 

 
 
Услпви за прпјектпваое и прикључеое са графичким 
прилпгпм, издати пд стране ЈК "Тпплана" Лескпвац, 
пптписани електрпнским пптписпм дана 
14.09.2018.гпд. пд стране Нпвице Стпјанпвића. 
 
 
 



Стр. 17 / 20 

 

Гепдетске ппдлпге кпје је пптребнп прилпжити уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле и 
захтев за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва пп члану 145. Закпна 

1. Уз захтев за издаваое грађевинске 
дпзвпле за градоу кпмуналне 
инфраструктуре у регулацији 
ппстпјеће сапбраћајнице прилаже се 
и гепдетски снимак ппстпјећег стаоа 
на катастарскпј ппдлпзи, израђен пд 
стране пвлашћенпг лица уписанпг у 
пдгпварајући регистар у складу са 
закпнпм (према члану 16. 
Правилника п ппступку    
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем – "Сл. гласник 
РС", бр, 113/2015 и 96/2016); 
 
2. Гепдетску ппдлпгу идејнпг 
прпјекта чини тпппграфски снимак 
предметне лпкације интегрисан са 
катастарским планпм и извпдпм из 
катастра впдпва, израђен пд     
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 47. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин       
вршеоа кпнтрпле техничке 
дпкументације према класи и 
намени пбјеката  – "Сл. гласник 
РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 
96/2016 и 67/2017);  
 

3. Гепдетску ппдлпгу прпјекта за 
грађевинску дпзвплу чини 
тпппграфски снимак предметне 
лпкације интегрисан са катастарским 
планпм и извпдпм из катастра 
впдпва, израђен пд                       
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 56. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017);  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилпжити  уз  захтев  за  издаваое  решеоа  п 
пдпбреоу  извпђеоа  радпва. 
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4. Прпјекат за грађевинску дпзвплу 
за ппдземну линијску 
инфраструктуру електрпнских 
кпмуникација и ппдземне електрп-
енергетске впдпве, мпже се 
израдити и на катастарскпм плану 
интегрисанпм са извпдпм из 
катастра впдпва, без пбавезе израде 
тпппграфскпг снимка пд              
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 57. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017). 
 
5. Идејни прпјекат за ппдземну 
линијску инфраструктуру 
електрпнских кпмуникација и 
ппдземне електрп-енергетске 
впдпве, мпже се израдити и на 
катастарскпм плану интегрисанпм са 
извпдпм из катастра впдпва, без 
пбавезе израде тпппграфскпг снимка 
пд стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 48. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П лпкацијским услпвима 

Саставни деп 
лпкацијских услпва 
 

 
Идејнп решеое 
 

 
0  -  Главна свеска, бр. 0-2086 пд маја 2018. гпд.; 
1- Прпјекат архитектуре, бр. 1-2086 пд јуна 2018. 

гпд.; 
4- Прпјекат електрпенергетских инсталација бр.       

4-2086 пд априла 2018.гпд. 
 
 

Прпјектант 
ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац", ул. Трг 
ревплуције 45, Лескпвац . 



Стр. 19 / 20 

 

- Пдгпвпрнп лице прпјектанта: Нпвица Никплић,   

  дипл. инж. ел.; 

 

-Главни прпјектант: Ненад Митрпвић, дипл. ел. инж.,   

 бр. лиц. 350 В453 05- Инжеоерска кпмпра Србије; 

 

- Пдгпвпрни прпјектант прпјекта архитектуре:  

  Сузана Гребенаревић, дипл. инж. арх.,  

   бр. лиц. 300 6276 03 -  Инжеоерска кпмпра Србије; 

 

- Пдгпвпрни прпјектант прпјекта електрпенергетских   

  инсталација: Ненад Митрпвић, дипл. ел. инж.,   

 бр. лиц. 350 В453 05- Инжеоерска кпмпра Србије. 

 

 
Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 
 

 
Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа. 
 

Наппмене 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 
пбјекта  али се  мпже приступити изради Идејнпг прпјекта у складу са 
ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке дпкументације 
према класи и намени пбјекта и мпже се ппднети захтев за издаваое 
решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва. 
 
Идејни прпјекат израдити у складу са пвим лпкацијским услпвима, 
правилима струке и Правилникпм п садржини, начину и ппступку израде 
и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према класи и намени 
пбјекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 96/2016, 
67/2017 и 72/2018). 
 
Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 
грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 
заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 
издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 
извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, у 
рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 
 
Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји има 
пдгпварајуће правп у складу са чланпм 135. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- 
пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), кпји дпстави идејни прпјекат у складу са 
ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке дпкументације 
према класи пбјекта, пднпснп технички ппис и пппис радпва за извпђеое 
радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, пднпснп уклаоаоу препрека за 
кретаое пспба са инвалидитетпм, а уредип је пднпсе са јединицпм 
лпкалне сампуправе у ппгледу дппринпса за уређиваое грађевинскпг 
земљишта и платип пдгпварајућу административну таксу. 
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На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг пргана 
(у склппу Централнпг електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре) 
Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа 
лпкацијских услпва.   
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  града 
Лескпвца бр. 840-742241843-03, пп мпделу 97  са ппзивпм на брпј 21-058. 
 

Ппука п правнпм 
леку 

 
На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг пргана 
(путем Централнпг електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре) 
Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа 
лпкацијских услпва. 
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  града 
Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  
 

Лпкацијске услпве 
дпставити 

 
1. ппднпсипцу захтева, 
2. имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за  
    прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјеката на инфраструктурну   
    мрежу, ради инфпрмисаоа. 
 

Такса 

На пснпву Пдлуке п градским административним таксама града Лескпвца 
Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 
5/15, 51/16), градска административна такса за израду пвих лпкацијских 
услпва није наплаћена.  
 
Дпказ п уплати трпшкпва издаваоа дпкументације пд РГЗ-а и услпва пд 
имапца јавних пвлашћеоа, пптребнп је прилпжити у склппу  система          
за електрпнскп ппднпшеое пријава "еДпзвпле", у склппу предмета бр.   
ROP-LES-22449-LOCH-2/2018.         
 

           ПБРАЂИВАЧ ПРЕДМЕТА                                                                 ШЕФ ПДЕЉЕОА ЗА УРБАНИЗАМ 
Бпжидар Михајлпвић, дипл.инж.арх.                                                       Жикица Стпјанпвић, дипл. ецц. 

                                                                                                                                                            
                                                                 
 
 
 
 

                                                                                             
                                                                                                                                                              *местп за електрпнски пптпис 
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